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GUD140ZD/A-T GUD140W/NhA-T
GUD160ZD/A-T

Dziekujemy za wybdr naszego klimatyzatora GREE. Przed przystgpieniern
do montazu nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszg instrukcig
Instrukcje nalezy przechowywac w bezpiecznym miej
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Do uzytkownikow

Dzigkujemy za wybranie produktu Gree. Przed instalacjg i uzytkowaniem urzadzenia nalezy uwaznie
przeczytac niniejsza instrukcje, aby opanowac i poprawnie uzywac produktu. W celu poprowadzenia
uzytkownika w celu prawidtowego zainstalowania i korzystania z naszego produktu i uzyskania
oczekiwanego efektu dziatania, niniejszym przekazujemy nastepujace instrukcje:

(1) To urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyzej oraz osoby o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych lub z brakiem doswiadczenia i wiedzy, jesli
zostatly one objete nadzorem lub instrukcjg dotyczaca uzytkowania urzadzenia w bezpieczny sposéb
i zrozumie€ zwigzane z tym zagrozenia. Dzieci nie powinny bawi¢ sie urzadzeniem.

Czyszczenie i konserwacija nie powinny by¢ wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

(2) W celu zapewnienia niezawodnosci produktu, produkt moze zuzywac pewng ilos¢ energii w stanie
gotowosci do utrzymania normalnej komunikacji systemu i wstepnego podgrzewania czynnika
chtodniczego i oleju. Jesli produkt nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas, odtacz zasilanie; prosze
podigczyc¢ zasilanie co najmniej 8 godzin wczesniej i wstepnie rozgrzac sprezarke urzadzenia przed
ponownym uzyciem.

(3) Prosze odpowiednio wybra¢ model zgodnie z rzeczywistym $rodowiskiem uzytkowania; w przeciwnym
razie moze to wptyna¢ na wygode uzytkowania.

(4) Przed opuszczeniem fabryki produkt ten przeszedt surowg kontrole i test dziatania. Aby uniknac
uszkodzen spowodowanych niewtasciwym demontazem i inspekcja, ktdre moga mie¢ wptyw na
normalng prace urzgdzenia, nie nalezy samodzielnie demontowac urzadzenia. W razie potrzeby
mozesz skontaktowac sie z centrum serwisowym naszej firmy.

(5) W przypadku obrazen ciata lub utraty mienia i szkdd spowodowanych przez niewtasciwe dziatanie,
takich jak niewtasciwa instalacja i debugowanie, niepotrzebna konserwacja, naruszenie odpowiednich
przepisdw krajowych i zasad technicznych oraz norm branzowych i naruszenie niniejszej instrukgji itp.,
nie bedziemy ponosi¢ odpowiedzialnosci.

(6) Jesli produkt jest uszkodzony i nie mozna go uzywac, nalezy jak najszybciej skontaktowac sie z naszym
centrum serwisowym, podajac nastepujace informacje:
1) Zawartos¢ tabliczki znamionowej produktu (model, wydajnos¢ chtodzenia / grzania, nr seryjny
produktu, data produkciji).
2) Stan nieprawidtowego dziatania (nalezy okresli¢ sytuacje przed i po wystapieniu btedu).

(7) Wszystkie ilustracje i informacje w instrukcji obstugi stuzg wytacznie jako odniesienie. Aby ulepszy¢
produkt, bedziemy nieustannie ulepszac i wprowadzac¢ innowacje. Od czasu do czasu jestesmy
uprawnieni do dokonywania niezbednych zmian produktu z powodu przyczyny sprzedazy lub
produkgji i zastrzegamy sobie prawo do zmiany tresci bez powiadomienia.

(8) Jednostki wewnetrznej nie wolno instalowac w pralni.

(9) Jesli przewdd zasilajgcy jest uszkodzony, musi zosta¢ wymieniony przez serwisanta lub elektryka
w celu unikniecia zagrozenia.

(10) Ostateczne prawo do interpretacji niniejszej instrukcji obstugi nalezy do Gree Electric Appliances
Inc. z Zhuhai.
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na Srodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanej utylizacji odpaddw,
nalezy urzadzenie poddac recyklingowi dla ponownego wykorzystywania materiatow.
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przyjmowac ten produkt dla bezpiecznego recyklingu $rodowiska naturalnego.
\ R32: 675 J
.




|| NN T | o [T (TN ||

‘ Jednostki DC Inverter serii U-match

7~
1. Uwagi dotyczace bezpieczenstwa (pamietaj, aby przestrzegac)
SPECJALNE OSTRZEZENIE:

(1) Nalezy przestrzegac krajowych przepiséw dotyczacych instalacji gazowych.

(2) Nie przektuwaj przewoddw instalacji chtodniczej ani nie uzywaj otwartego ognia w poblizu.

(3) Nie nalezy uzywac srodkow przyspieszajgcych odszranianie ani do czyszczenia, innych niz zalecane
przez producenta.

(4) Nalezy pamietac, ze czynniki chtodnicze moga by¢ bezwonne.

(5) Urzadzenie powinno byc zainstalowane, obstugiwane i przechowywane w pomieszczeniu
o powierzchni podtogi wiekszej niz "X" m2 ("X" patrz sekcja 3.1.1).

(6) Urzadzenie nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniu bez stale dziatajacych Zrédet zaptonu
(np.: zrodto otwartego ognia, dziatajace urzadzenie gazowe lub dziatajgcy grzejnik elektryczny).

.
4 k. ZABRONIONE: Ten znak wskazuje, ze czynnosc jest zabroniona. Niewtasciwa obstuga
I moze spowodowac powazne obrazenia lub $mierc ludzi.

‘‘‘‘‘

/\ OSTRZEZENIE: Jesli nie przestrzegasz ciéle zalecen, moze to spowodowaé powazne
4 uszkodzenie urzadzenia lub ludzi.
(Summ—

) A UWAGA: Jedli nie przestrzegasz Scisle zalecen, moze to spowodowac niewielkie lub
“ srednie uszkodzenie jednostki lub ludzi.

B ZALECENIA:
§ \ Znak ten wskazuje, ze pewne zasady muszg by¢ przestrzegane. Nieprawidtowa obstuga
\t ¥ moze spowodowa¢ obrazenia oséb lub mienia.

/1\. UWAGA!

Tego produktu nie mozna instalowa¢ w $rodowisku korozyjnym, tatwopalnym lub
wybuchowym, ani w miejscu o szczegdlnych wymaganiach, np. w kuchni. W przeciwnym
razie wptynie to na normalng prace lub skrdci zywotnos$¢ urzadzenia, a nawet moze
spowodowac zagrozenie pozarem lub powazne obrazenia.

Jesli chodzi o miejsca o specjalnych wymaganiach, nalezy zastosowac wytacznie
klimatyzator z ochrong antykorozyjng lub przeciwwybuchowa.

Przed uruchomieniem urzgdzenia nalezy uwaznie przeczytac niniejszg instrukcje obstugi.

& Klimatyzator jest napetniony tatwopalnym czynnikiem chtodniczym R32 (GWP: 675)

|| Przed uzyciem klimatyzatora nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi.

01
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Przed naprawg klimatyzatora nalezy przeczytac instrukcje obstugi.
Rysunki zawarte w niniejszej instrukcji mogg réznic sie od rzeczywistego wygladu elementéw
urzadzenia i majg charakter informacyjny, nalezy odnies¢ sie do rzeczywistego wygladu
przedmiotu w celu doktadniejszej analizy.

EE_:I Przed zainstalowaniem klimatyzatora nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi.

ZABRONIONE

(1) Klimatyzator powinien by¢ uziemiony, aby unikng¢ porazenia pragdem. Nie wolno podtaczac
uziemienia do rury gazowej, wodnej, piorunochronu lub przewodu telefonicznego.

(2) Urzadzenie nalezy przechowywac¢ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w ktorym
wielko$¢ pomieszczenia odpowiada powierzchni okreslonej dla pracy jednostki.

(3) Urzadzenie nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu bez zrédfa ciagtego otwartego ognia
(na przyktad dziatajgcego urzadzenia gazowego) i zrodet zaptonu (np. dziatajgcy grzejnik
elektryczny).

4) Zgodnie z europejskimi / krajowymi / lokalnymi przepisami i regulacjami, wszystkie opakowania
tekturowe i materiaty transportowe, w tym gwozdzie, elementy metalowe lub drewniane oraz
plastikowe, styropianowe materiaty opakowaniowe, muszg byc¢ traktowane wedtug przepisow

gospodarowania odpadami.
A OSTRZEZENIE

(1) Zzainstaluj urzadzenie zgodnie z instrukcjg obstugi i montazu. Instalacja musi by¢ wykonana
zgodnie z wymaganiami NEC i CEC wytacznie przez upowazniony personel.

(2) Kazda osoba biorgca udziat w pracach przy instalacji czynnika chtodniczego lub w jego
serwisowaniu, powinna posiadac aktualny aktualny certyfikat f-gazowy wydany przez
akredytowany przez branze organ oceniajacy, ktéry upowaznia tg osobe do bezpiecznego
obchodzenia sie z czynnikami chtodniczymi zgodnie z uznang w branzy oceng kwalifikacji
dla personelu, zajmujgcego sie instalacjg i serwisowaniem urzadzen klimatyzacyjnych.

(3) Serwisowanie nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia. Konserwacja
i naprawy wymagajace pomocy innych wykwalifikowanych pracownikéw musza by¢
przeprowadzane pod nadzorem osoby odpowiedzialnej, ktéra moze obstugiwac urzadzenia
napetnione tatwopalnymi czynnikami chtodniczymi.

4) Urzadzenie powinno byc¢ zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczacymi
okablowania.

(5) Zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczeristwa, nalezy wykonac osobny obwad
zasilania dla klimatyzatora i zastosowac roztgcznik izolacyjny w obwodzie.

02
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(6) Klimatyzator nalezy przechowywac zgodnie z zaleceniami i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

mechanicznym.

(7) Jesli przestrzen montazowa wokét rury klimatyzacyjnej jest zbyt mata, nalezy zastosowac

$rodki zabezpieczajace, aby zapobiec uszkodzeniu rury.

(8) Podczas instalacji nalezy uzywac specjalistycznych akcesoriow i narzedzi, w przeciwnym

razie moze doj$¢ do wycieku wody, porazenia prgdem lub pozaru.

(9) zainstaluj klimatyzator w bezpiecznym miejscu, ktére wytrzyma ciezar klimatyzatora.

Niestabilne mocowanie moze spowodowac upadek klimatyzatora i doprowadzi¢ do obrazen.

(10) Zabezpieczenia przecigzeniowe powinny by¢ tak dobrane, aby wytaczenie zasilania
nastapito zanim wystgpi niebezpieczenstwo uszkodzenia izolacji, potgczen, zaciskow lub
otoczenia na skutek nadmiernego wzrostu temperatury. Jesli przewdd zasilajgcy jest
uszkodzony, musi zosta¢ wymieniony przez elektryka.

(11) W klimatyzatorze mozna wykonywac przeglad okresowy i czyszczenie dopiero po jego
wytgczeniu i odtgczeniu zasilania, w przeciwnym razie moze doj$¢ do porazenia pradem.

(12) Klimatyzator nie jest przeznaczony do uzytkowania ani czyszczenia przez dzieci
pozostawione bez nadzoru.

(13) Nie zmieniaj ustawien czujnika ciénienia ani innych urzadzen zabezpieczajacych. Jezeli
urzadzenia ochronne ulegng zwarciu lub zostang zmienione zgodnie z przepisami, moze
wystgpi¢ zagrozenie pozarem lub nawet wybuch.

(14) Nie dotykaj klimatyzatora mokrymi rekami. Nie nalezy my¢ ani nie spryskiwac¢ woda
klimatyzatora, poniewaz moze to spowodowac awarie lub porazenie pragdem.

(15) Nie nalezy suszy¢ filtra powietrza przy uzyciu otwartego ognia lub dmuchawy,

w przeciwnym razie plastikowa ramka filtra moze zmieni¢ ksztatt.

(16) Jesli urzadzenie ma byC zainstalowane na matej powierzchni, nalezy przedsiewzigC $rodki
ochronne, aby zapobiec przekroczeniu dopuszczalnego poziomu bezpieczenstwa czynnika
chtodniczego; nadmierny wyciek czynnika chtodniczego moze doprowadzi¢ do wybuchu.

(17) Podczas instalowania lub ponownego instalowania klimatyzatora nalezy utrzymywac obieg
czynnika chtodniczego z dala od substancji innych niz okreslony czynnik chtodniczy, takich
jak np. powietrze. Jakakolwiek obecnos¢ obcych substancji w obiegu spowoduije nietypowg
zmiane ci$nienia, a nawet w skrajnych przypadkach wybuch, powodujgc obrazenia.

A UWAGA
(1) Nie wktadaj palcéw ani innych przedmiotéw do wlotu ani wylotu powietrza z klimatyzatora.
2y Przed dotknieciem niezaizolowanej rury czynnika chtodniczego nalezy zastosowac Srodki
bezpieczenstwa; w przeciwnym razie Twoje rece mogg zostac zranione z powodu narazenia
na niska lub zbyt wysoka temeperature.
(3) Nalezy utozyc rury skroplin zgodnie z instrukcjg montazu.
(4) Nigdy nie wytgczaj dziatajacego klimatyzatora poprzez bezposrednie odciecie zasilania.
N
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(5) Wybierz odpowiednig érednice rure miedzianej, chtodniczej do montazu, zgodnie z wymaganiami
dotyczacymi grubosci rury.

(6) Jednostke wewnetrzng mozna instalowa¢ tylko w pomieszczeniach, a jednostke zewnetrzng mozna

instalowa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na zewnatrz.

Nigdy nie instaluj klimatyzatora w nastepujacych miejscach:

a) miejsca z mgietkg olejowa lub lotng ciecza:
czesci urzadzenia wykonane z tworzywa sztucznego mogg ulega¢ degradacji, a nawet
powodowac wycieki wody z powodu perforacji tworzywa.

b) miejsca z korozyjnym gazem:
rura miedziana lub czesci lutowane mogg ulec korozji i powodowac wyciek czynnika chtodniczego.

(7) Zastosuj odpowiednie $rodki, aby chronic jednostke zewnetrzng przed matymi zwierzetami,
poniewaz mogg one uszkodzi¢ elementy elektryczne i spowodowac awarie klimatyzatora.

-
0 ZALECENIA

(1) Jesli ma by¢ uzywany sterowanik przewodowy, nalezy go najpierw podtaczy¢ przed wigczeniem
urzadzenia, w przeciwnym razie sterowanie przewodowe moze nie by¢ mozliwe.

(2) Podczas wyboru miejsca instalowania jednostki wewnetrznej zalezy zwrdci¢ uwage na odlegtosé
urzagdzenia od telewizora, fal radiowych i lamp fluorescencyjnych.

(3) Do czyszczenia obudowy klimatyzatora uzywaj miekkiej, suchej szmatki lub lekko wilgotnej
szmatki z neutralnym detergentem.

(4) Przed uruchomieniem urzadzenia w niskiej temperaturze podtacz go do zasilania na conajmniej
8 godzin wczesniej. Jesli jednostka zostanie zatrzymana na krotki czas, na przyktad na jedna noc,
nie odtgczaj zasilania (ma to na celu ochrone sprezarki).

04
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2. Instrukcja obstugi sterownika przewodowego
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2.2 Miejsce montazu i wymagania dotyczace sterownika przewodowego

(1) Prosze nie instalowac przewodowego sterownika w miejscu, w ktérym jest wilgoc lub istnieje
prawdopodobienstwo, ze zostanie spryskany woda;

(2) Prosze nie instalowac przewodowego sterownika w poblizu obiektow o wysokiej temperaturze
lub w bezposrednim narazeniu na $wiatto stoneczne;

(3) Prosze nie instalowac sterownika przewodowego kontrolera w miejscu, w ktérym znajduje sie
na wprost okna, aby unikna¢ naktadania sie i zaktécen sygnatu sterownika zdalnego sterowania
sgsiada posiadajgcego ten sam model urzadzenia i mogacego spowodowac awarie;

(4) Przed montazem nalezy odcigcC zasilanie przewodu pradowego, jesli jest utozony wewnatrz $ciany,
w poblizu miejsca montazu sterownika, nie wolno instalowac sterownika bezposrednio nad takim
przewodem;

(5) Aby unikng¢ nieprawidtowego dziatania z powodu zaktdcen elektromagnetycznych i innych
podobnych przyczyn, nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace sprawy:

1) Upewnij sie, ze interfejs przewodu komunikacji jest poprawny, w przeciwnym razie sterowanie
jednostka moze nie dziatac;

2) Przewdd komunikacji do przewodowego sterownika powinien by¢ oddzielony od przewodu
zasilajgcego, a takze przewodu komunikacji tgczagcego wewnetrzng i zewnetrzng jednostke,
minimalna odlegtos¢ powinna wynosi¢ ponad 20 cm, w przeciwnym razie komunikacja nie
bedzie dziata¢ normalnie;

3) Jesli urzadzenie jest zainstalowane w miejscu, w ktérym prawdopodobnie bedg oddziatywac
zaktdcenia elektromagnetyczne, przewodd komunikacji sterownika przewodowego powinien

by¢ wykonany ze STP (ekranowanej skretki).

(6) Sterownik przewodowy powinien by¢ instalowany tylko w pomieszczeniach zamknietych, a jego
zakres temperatur roboczych wynosi 0°C ~ 50°C.

2.3 Instalacja sterownika przewodowego

Najpierw wybierz wiasciwy przewdd sygnatowy sterownika przewodowego: 2-zytowy przewdd sterowania
(Srednica drutu> = 0,75 mm, dtugo$¢ <30 m, zalecana dtugosc to 8 m).

Aby zapoznac sie z etapami instalacji sterownika przewodowego, zapoznaj sie z ponizszymi schematami
graficznymi, a krétkie instrukcje sg nastepujace:

(1) Przed instalacja nalezy odtaczy¢ zasilanie jednostki wewnetrznej, praca pod napieciem podczas
instalacji sterownika jest niedozwolona;

(2) Wyciagnij 2-zytowy przewod STP ze Sciany z otworu instalacyjnego, przeciggnij przewod przez
otwor fgczacy z tytu obudowy sterownika przewodowego;

(3) Przymocuj panel sterownika przewodowegodo Sciany, uzyj srub M4x25, aby przymocowac tylng
obudowe sterownika nad otworem montazowym w Scianie;

(4) Potacz 2-zytowy przewdd STP z dwoma zaciskami okablowania odpowiednio z tytu sterownika
przewodowego i dokrec¢ sruby; brak jest polaryzaciji dla tych dwdch zaciskow okablowania;

(5) Zatrzasnij panel sterownika przewodowego na dolnej podstawie sterownika, w ten sposdb instalacja
zostanie zakonczona.

J
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Rys. Schemat instalacji sterownika przewodowego

2.4 Demontaz sterownika przewodowego

Demontaz dla sterownika przewodowego wyglada nastepujaco:

@

B H H

Rys. Schemat demontazu sterownika przewodowego
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2.5 Wprowadzenie do opisu wyswietlacza
2.5.1 Obudowa sterownika przewodowego
4 Y
ORGSR CECADEA®T
5w °C
* 2| 888:
8 Bl 3 Fome) ) o) ) ) e
SWI%NTER ’ﬂcms (A) 8
FUNCTION 9 Q ONC/QF
\ J
Rys. Obudowa sterownika przewodowego
2.5.2 Wyswietlacz ciektokrystaliczny sterownika przewodowego
1 2 34 5 6 7 8 9101112
1 U ‘l 1 1 I 1 I 1 IA
O % ¢S5 % **=>‘€l 20@7%
o I O ) (== ]
AU TURBO Y
- -. '-' .-‘ '-' F JON[OFF R
| |
—a @‘qu (icran) |[E-HeATER oFF) (Mewor] (cLean) M [DEFROST]‘[SH!ELD]—
| | |
PTIE= Lo |
131415161718 19 2021222324 2526 27
2.6 Opis wyswietlacza ciektokrystalicznego sterownika przewodowego
Tab. Instrukcja dla wyswietlacza ciektokrystalicznego sterownika przewodowego
Nr Wyswietlacz Instrukcja do wyswietlacza
Wiaczony tryb automatyczny (w trybie automatycznym
1 Auto jednostka wewnetrzna wybierze tryb pracy zgodnie ze
zmiang temperatury w pomieszczeniu)
2 Chtodzenie Wiaczony tryb chtodzenia
3 Osuszanie Wiaczony tryb osuszania
4 Wentylacja Wiaczony tryb wentylacji
5 Grzanie Wiaczony tryb grzania
6 Tryb nocny Wyswietla sie, kiedy funkcja trybu nocnego jest wigczona
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Nr Wyswietlacz Instrukcja do wyswietlacza
7 Funkcja Exchange* Wyswietla sie, kiedy funkcja wymiany powietrza jest ustawiona
8 Funkcja cichej pracy* | \yyéwietla sie, kiedy funkcja cichej pracy jest ustawiona
9 Funkcja Health* Wyswietla sie, kiedy dziata jonizator plazmowy
10 Funkcja Absent* Wyswietla sie, kiedy funkcja urlopowa jest ustawiona
1 Funkcja I-Demand* | Wyswietla sie, kiedy funkcja na zadanie jest ustawiona
12 WiFi* Ikonka funkcji WIFI (funkcja zarezerwowana, nie ma w chwili
obecnej tej funkgcji dla sterownika przewodowego)
13 Blokada klawiatury | wyswietla sie, kiedy funkcja blokady sterownika jest ustawiona
sterownika ( gtéwnie jako zabezpieczenie przed ustawieniami przez dzieci)
14 Ru‘thgfgj iZJ\andaé*mewu Wyswietla sie, kiedy jest ustawiona funkcja ruchu zaluzji
15 Podrzedny sterownik Wyswietla sie, kiedy sterownik ustawiony zostat, jako
przewodowy podrzedny sterownik przewodowy
Wyswietla aktualnie ustawiong preskos¢ wentylatora
16 Predko¢ wentylatora ( auto, Qiska, Srednio-niska, srednig, Srednio-wysoka,
wysoka i turbo)
17 Brak karty* Sygnalizacja dziatania funkcji kontroli dostepu (np. w hotelu)
18 Ruvshl:zg’fjégmer u Wyswietla sie, kiedy jest ustawiona funkcja ruchu zaluzji
19 Funkcja X-FAN Wigczona funkcja samooczyszczania
20 Temperatura Wyswietla ustawiong temperature nawiewu
21 Nagrzewnica elektryczna* | Wyswietla stan wigcz/wylgcz zewn. nagrzewnicy elektrycznej
Stan funkcji pamieci (po zaniku zasilania i ponownym zasileniu
22 Funkcja Memory urzadzenia zostanie przywrdcony stan wigczenia/ wytgczenia
urzgdzenia sprzed awarii zasilania)
23 Funkcja Clean Funkcja przypomnienia o czyszczeniu filtra powietrza
24 Funkcja Save Wyswietla sie, kiedy funkcja oszczedzania energii dziata
25 Odszranianie Stan odszraniania jednostki zewnetrznej
26 Timer Wyswietla sie, kiedy ustawienia timera s3 aktywne
27 Funkcja Shield* Wyswietla sie, kiedy funkcja zdalnego monitoringu dziata
* - To jest uniwersalny sterownik bezprzewodowy, przeznaczony do réznych typow
klimatyzatorow GREE. Funkcje oznaczone tym symbolem oznaczajga opcjonalne wyposazenie
lub funkcjonalnos¢ niektorych modeli klimatyzatorow. Funkcje te nie sg dostepne dla
standardowych modeli klimatyzatoréw. O szczegoly zapytaj Sprzedawce.
J
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2.7 Instrukcja uzytkowania

2.7.1 Przyciski dotykowe

- ~~
SWING/ENTER TIMER A MODE
FUNCTION FAN v ON/OFF
N —

2.7.2 Ustawienie ON / OFF wiacz/wytacz

Naciénij przycisk "ON / OFF", aby witgczy¢ klimatyzator, nastepnie sterownik przewodowy wyswietli
temperature ustawienia, predkos$¢ wentylatora, tryb pracy itd. Nacisnij ponownie "ON / OFF", aby
zatrzymac dziatanie klimatyzatora , a nastepnie sterownik przewodowy wyswietla tylko ustawiong
temperature. Status wigczenia ON i wytgczenia OFF urzgdzenia wyswietli sie jak ponizej.

7

~\

SWIN(G/)ENTER "CME)R (A)
O O O

O
O

SWING/ENTER

O
O

FUNCTION

\

TIMER

O
O

FAN

FUNCTION FAN ON/OFF
\ S
Rys. Stan wiaczenia ON
[ A
27
J

O O
o O

0D!

m

ON/OFF

S

Rys. Stan wytgczenia OFF
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(

2.7.3 Wybor trybu pracy MODE

W stanie wigczenia zasilania za kazdym razem, gdy nacisniety zostanie przycisk "MODE", tryb zmieni

sie cyklicznie zgodnie w kolejno:

_.C'\_. ¢I¢_.

(Auto)

Sci, jak pokazano na rysunku ponizej:

6 . — -
¢~ % — xx
(Cooling) (ory) (Fan) (Heating)

\.

SWING/ENTER

\Coé
O

ON/OFF

TIMER

O
O O

FUNCTION FAN

c‘>
¥

Rys. Ustawienie trybu pracy

Uwaga: W trybie automatycznym, jezeli urzadzenie przeprowadza automatyczne chtodzenie, wtaczaja
sie ikonki ") "i" 3 "; jesli urzadzenie przeprowadza automatyczne grzanie, wiaczaja sie ikonki

FaiEEYD

i
2.7.4 Ustawianie temperatury

W stanie wigczenia zasilania nacisna¢ przycisk "A" lub " ¥", temperatura ustawienia zwiekszy sie lub

zmniejszy o wartos¢ 1°C; kiedy nacisniesz i przytrzymasz przycisk, bedzie sie zwiekszac¢ lub zmniejszac
o wartosc 1°C w odstepach co 0,3 sekundy. Dziatanie jest nastepujace:
Zakres ustawien temperatury w trybie chtodzenia, osuszania, wentylacji i grzania wynosi: 16°C ~ 30°C.
Ustawionej temperatury nie mozna regulowac w trybie automatycznym.

s

\

SWING/ENTER

‘

TIMER MODE

58 § O
O 0 Q0 O

FUNCTION FAN ON/OFF

.

Rys. Ustawienie temperatury
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2.7.5 Ustawienie predkosci wentylatora

Po wiaczeniu zasilania naciskaj przycisk "FAN", wtedy predkos¢ wentylatora bedzie zmieniac sie
cyklicznie zgodnie z nastepujaca kolejnoscia, jak pokazano ponizej.

TURBO

AUTO—> el —> mill —» —ll —» _--. —_— _--.. — _--.. B —
r(aMO) (niska) ($rednio-niska) (Srednia) (Srednio-wysoka)  (wysoka) (turbo)

4 )
*
27
-
~—“\_ ‘_4
SWING/ENTER \\ TIMER A MODE
OO0 & O
O Q O O
FUNCTION Fi v ON/OFF
\ 7

Uwaga:

(1) W trybie osuszania, predkos¢ wentylatora zostanie automatycznie ustawiona na niska predkosc,
a predkosci wentylatora nie mozna zmienic.

(2) W trybie pracy wentylacji i automatycznym predko$¢ turbo nie moze by¢ ustawiona.

2.7.6 Ustawianie funkgcji ruch zaluzji nawiewu w gore i w dot.

Istniejg dwa sposoby uruchomienia funkcji ruchu zaluzji w gore i w dét: prosty ruch zaluzji oraz
ustawienie ustalonego kgta wychylenia zaluzji.

W stanie wytgczenia nacisnij przycisk "SWING / ENTER" i przycisk " A" jednoczesnie przez 5 sekund,
ikonka ruchu zaluzji w goére i w dét zacznie migac, a nastepnie przetgczyc¢ sie w celu uzyskania
prostego ruchu zaluzji i ustawienie ustalonego kata wychylenia zaluzji.

Gdy ustawiony jest prosty ruch zaluzji, po wigczeniu zasilania, nacisnij przycisk "SWING / ENTER",
tryb ten zostanie wigczony, nacisnij przycisk ponownie, tryb zostanie wylaczony.

Kiedy ustawiony jest prosty ruch zaluzji, nacisnij przycisk "SWING / ENTER", urzgdzenie bedzie
cyklicznie przetgczac tryb ustawienia ustalonego kata wychylenia zaluzji zgodnie z kolejnoscig
pokazang ponizej:

> ~ > >
~ ~ ~ ~ - ~
— (3= 1 —"1— -1 — ] — | —z1—3]—32 _._|_...|_‘

Rys. Ustawienie ustalonego kata wychylenia zaluzji w gore i w dot

Uwaga: To, czy ustalony tryb ruchu zaluzji zostanie prawidtowo ustawiony, zalezy od tego, czy
dany model jednostki moze obstugiwac takg funkcje.

12
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2.7.7 Ustawienia Timera ( automatycznego czasu wigczenia/wylgczenia)

Ustawienia automatycznego czasu wiaczenia ( Timer On)

W stanie ON/OFF nacisnij przycisk TIMER, aby ustawi¢ czas wigczenia / wylgczenia urzadzenia;

Nacisnij przycisk TIMER, gdy urzadzenie nie ma ustawionego timera, lub gdy mamy urzadzenie wytgczone,
aby ustawi¢ Timer On. Naci$niecie przycisku TIMER umozliwia ustawienie automatycznego czasu wtgczenia.
Na wyswietlaczu w polu ustawienia Timera bedzie sie wyswietla¢ xx.x hour i ON zaczng migac
jednoczesnie. Ustawianie czasu wigczenia nalezy zrobi¢ uzywajac przycisku "A" lub " ¥" i nastepnie
nacisnac¢ przycisk TIMER dla zatwierdzenia ustawien. Jesli nacisniemy przycisk MODE zanim zostanie
nacisniety zostanie przycisk TIMER dla zatwierdzenia, trybu ustawien Timera przejdziemy do ustawienia
czasu wytaczenia. W takim przypadku w polu ustawienia Timera bedzie sie wyswietla¢ xx.x hour i OFF
zacznie miga¢ na wyswietlaczu. Ustawianie czasu wytaczenia nalezy zrobic¢ uzywajac przycisku "A" lub "v"
i nastepnie nacisng¢ przycisk TIMER dla zatwierdzenia ustawien. Kiedy na wyswietlaczu LCD wyswietla sie
xx.x hour ON/OFF, xx.x hour, gdzie oznacza to czas wigczenia, ale czas wytgczenia nie bedzie
wyswietlany.

Ustawienia automatycznego czasu wytgczenia ( Timer Off).

Nacisnij przycisk TIMER, gdy urzgdzenie nie ma ustawionego timera, lub gdy mamy urzadzenie wigczone,
aby umozliwi¢ ustawienie automatycznego czasu wytaczenia Timer Off. Jesli naciSniemy przycisk Timer,
na wyswietlaczu w polu ustawienia Timera bedzie sie wyswietla¢ xx.x hour i OFF zaczng migac na
wyswietlaczu. Ustawianie czasu wytaczenia nalezy zrobic¢ uzywajac przycisku "A" lub "¥" i nastepnie
nacisnac¢ przycisk TIMER dla potwierdzenia ustawien. Jesli przycisk MODE nacisniemy zanim zostanie
nacisniety przycisk TIMER dla zatwierdzenia ustawien, tryb ustawien Timera przejdzie na ustawienia
czasu wigczenia. W takim przypadku w polu ustawienia Timera bedzie sie wyswietla¢ xx.x hour i ON
zacznie miga¢ na wyswietlaczu. Ustawianie czasu wigczenia nalezy zrobi¢ uzywajac przycisku "A" lub "v"
i nastepnie nacisng¢ przycisk TIMER dla potwierdzenia ustawien.

Kiedy na wyswietlaczu LCD wyswietla sie xx.x hour ON/OFF, xx.x hour, gdzie oznacza to czas
wylaczenia, ale czas wigczenia nie bedzie wyswietlany.

Anulowanie ustawien timera: po ustawieniu funkcji timera naciénij przycisk TIMER, ekran ciektokrystaliczny
sterownika nie bedzie juz wyswietlat xx.x hour, funkcja timera zostanie anulowana.

Ustawienie czasu timera miesci sie w granicach: 0.5 ~ 24 godzin. Za kazdym razem, naciskajac przycisk
"A" lub"V¥", czas ustawiania zwiekszy sie/zmniejszy o 0.5 godziny; nacisnij i przytrzymaj jeden z tych
dwach przyciskéw, urzadzenie automatycznie zwigkszy / zmniejszy ustawienie o 0.5 godziny co 0.3 sekundy.

Uwaga:

W stanie wigczonego zasilania, ustawienie czasu automatycznego wigczenia jest liczony od chwili
wytgczenia urzadzenia; w stanie wytagczonego zasilania czas wigczenia jest liczony od momentu
wigczenia urzadzenia.

2.7.8 Ustawianie przyciskow funkcyjnych

W stanie wigczenia zasilania nacisnij przycisk "FUNCTION", aby wybra¢ funkcje trybu nocnego (mozna

ja ustawi¢ w trybie chtodzenia, osuszania, grzania), funkcje wymiany powietrza, funkcja cichej pracy
(mozna je ustawi¢ w trybie automatycznym, chtodzenia, grzania), funkcja jonizatora plazmowego, funkcja
urlopowa ( mozna jg ustawi¢ w trybie grzania), I-Demand (mozna jg ustawi¢ w trybie chtodzenia),

ruch zaluzji nawiewu w lewo i prawo, funkcja szybkiego chtodzenia/ grzania turbo (mozna ustawi¢ w trybie
chtodzenia i grzania), funkcja X-FAN (mozna ustawi¢ w trybie chtodzenia i osuszania), funkcje dodatkowej
nagrzewnicy elektrycznej (mozna ustawic¢ w trybie grzania) i funkcje przypominajaca o czyszczeniu filtra
powietrza.
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Wybrana ikona funkcyjna zacznie miga¢, a nastepnie nacisnij przycisk "SWING / ENTER", aby aktywowac
lub anulowac dziatanie danej funkcji. Przed ustawieniem, jesli funkcja nie zostata wczesniej aktywowana,
naciskajac przycisk "SWING / ENTER" mozna wigczy¢ takg funkcje; jezeli funkcja zostata aktywowana
przed ustawieniem, nacisnij przycisk "SWING / ENTER", aby wylgczy¢ te funkcje. Gdy funkcja jest
aktywna, odpowiednia ikona zmieni kolor na jasniejszy. Po zakonczeniu ustawiania jednej funkcji nastapi
przejscie do ustawienia kolejnej funkciji.

Szczegodtowe instrukcje dotyczace ustawiania nastepujgcych funkcii:

(1) Wiaczenie funkcji wymiany powietrza: Kiedy jednostka jest wigczona, mozna ustawic funkcje wymiany
powietrza, ikonka odpowiadajaca tej funkcji zacznie miga¢ na wyswietlaczu w polu wyswietlania
temperatury wyswietlacza LCD. Uzytkownik moze zmienia¢ ustawienia nawiewu swiezego powietrza przez
przyciskanie przyciskow “ A" or “¥” . Naci$niecie przycisku "SWING / ENTER" zatwierdza wigczenie

badz wytgczenie tej funkciji. Jest 10 typow ustawien zaworu nawiewu $wiezego powietrza. Ponizej
szczegbtowe dane do ustawien:

Definicje kodow cyfrowych:

1 - - Jednostka pracuje ciggle przez 60 minut i zawor Swiezego powietrza jest otwarty przez 6 minut.

2 - - Jednostka pracuje ciggle przez 60 minut i zawor $wiezego powietrza jest otwarty przez 12 minut.
3 - - Jednostka pracuje ciagle przez 60 minut i zawor Swiezego powietrza jest otwarty przez 18 minut.
4 - - Jednostka pracuje ciagle przez 60 minut i zawor Swiezego powietrza jest otwarty przez 24 minuty.
5 - - Jednostka pracuje ciagle przez 60 minut i zawor Swiezego powietrza jest otwarty przez 30 minut.
6 - - Jednostka pracuje ciagle przez 60 minut i zawor Swiezego powietrza jest otwarty przez 36 minut.
7 - - Jednostka pracuje ciagle przez 60 minut i zawor Swiezego powietrza jest otwarty przez 42 minuty.
8 - - Jednostka pracuje ciagle przez 60 minut i zawdr Swiezego powietrza jest otwarty przez 48 minut.
9 - - Jednostka pracuje ciggle przez 60 minut i zawdr Swiezego powietrza jest otwarty przez 54 minuty.
10 - -Jednostka pracuje ciggle przez 60 minut i zawdr Swiezego powietrza ciggle otwarty

Wytaczenie funkcji wymiany powietrza: w trakcie dziatania funkcji wymiany powietrza, nacisnij przycisk
Function, wtedy ikonka wymiany powietrza zacznie miga¢, nastepnie naciénij przycisk "SWING / ENTER",
aby wylgczy¢ ta funkcje. Wyswietlana ikonka za chwile zniknie.

(2) Podczas ustawiania funkcji grzania dodatkowego za pomoca nagrzewnicy elektrycznej, nacisnij
przyciski "A" i "¥" , ktére moga wiaczy¢ lub wytaczy¢ tryb grzania dodatkowego, gdy miga ikonka
"E-HEATER", oznacza to, ze stary tryb grzania dodatkowego jest wigczony, gdy " "miga, oznacza
to, ze nowy standardowy tryb grzania dodatkowego jest wtgczony, gdy miga" E-HEATER OFF ", oznacza
to, ze stan grzania dodatkowego jest zabroniony.

Po wybraniu trybu pracy, nacisnij przycisk "SWING / ENTER", aby zatwierdzi¢ ustawienie. Po ustawieniu
nowego trybu grzania dodatkowego wedtug standardu krajowego, symbol grzania dodatkowego

nie zostanie wyswietlony; gdy ustawiony jest stary tryb grzania dodatkowego, pojawi sie symbol grzania
dodatkowego. Gdy tryb grzania dodatkowego jest wytgczony, wyswietli sie ikonka "E-HEATER OFF".

(3) Kiedy jednostka wewnetrzna jest wigczona, nacisnij przycisk "FUNCTION", aby przetaczy¢ na funkcje
przypominania o koniecznosci czyszczenia filtra powietrza. Tkonka "CLEAN" zacznie miga¢ i mozna bedzie
wejsc do ustawien przypominania o koniecznosci czyszczenia filtra.

W strefie wySwietlania timera wyswietla sie ustawiony poziom zanieczyszczen i mozna za pomoca
przyciskow " A" lub " ¥" ustawic ten poziom. Nacisnij przycisk "SWING / ENTER" aby zatwierdzi¢
ustawienie tej funkgiji.

Po ustawieniu, po osiggnieciu czasu wymaganego czyszczenia, ikonka "CLEAN" bedzie migac i o tym
przypominac, jesli nacisniesz przyciski "A" i "¥", aby zmienic¢ ustawiony poziom, i naci$niesz przycisk
"SWING / ENTER", wtedy taczny czas ustawiony 0 przypominaniu o0 czyszczeniu filtra nie zostanie
zresetowane; jesli czas po zmianie jest wiekszy niz aktualny czas przypomnienia, ikonka "CLEAN"
przestanie migac; jesli czas po zmianie jest mniejszy niz aktualny czas przypomnienia, ikonka "CLEAN"

bedzie nadal migac. .

~N
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Kiedy funkcja przypominania o czyszczeniu filtra jest wigczona, nacisnij przycisk "FUNCTION",

aby wylaczy¢ dziatanie funkcji. Ikonka "CLEAN" zacznie migac i nacis$nij przycisk "A" lub "¥", aby wybrac
wartos¢ ,00” do wyswietlenia w strefie timera. Nastepnie nacisnij przycisk "SWING / ENTER" aby
zatwierdzi¢ ustawienie skasowania dziatania tej funkcji.

Mozliwe s3 4 rodzaje sytuadji:

1) Czysto. Przypominanie jest wytaczone (strefa timera pokazuje "00")

2) Niewielkie zanieczyszczenie: pierwsza cyfra w strefie timera pokazuje 1 a druga pokazuje 0, co
oznacza, wg ponizszej tabeli, ze faczny czas pracy wynosi 5500 godzin. Za kazdym razem, kiedy ta druga
cyfra zwieksza sie o 1, faczny czas pracy zwieksza 500 godzin. Kiedy osiggnie 9, oznacza to, ze tgczny czas
pracy wynosi 10000 godzin;

3) Srednie zanieczyszczenie: pierwsza cyfra w strefie timera pokazuje 2, podczas gdy druga z nich
pokazuje 0, co oznacza, ze tgczny czas pracy wynosi 1400 godzin. Za kazdym razem ta ostatnia cyfra
zwieksza 1, tgczny czas pracy zwigksza sie o 400 godzin. Kiedy osiggnie 9, oznacza to, ze taczny czas
pracy wynosi 5000 godzin;

4) Bardzo duze zanieczyszczenie: pierwsza cyfra w strefie timera pokazuje 3, a druga pokazuje 0, co
0znacza, ze tgczny czas pracy wynosi 100h. Za kazdym razem ta ostatnia cyfra zwieksza 1, tgczny czas
pracy zwieksza sie o 100h. Kiedy osiggnie 9, oznacza to, ze fgczny czas pracy wynosi 1000 godzin;

Szczegdtowy poziom zanieczyszczen i odpowiadajgcy im czas pracy, jak pokazano w tabeli ponizej:

Poziom zanieczyszczen taczrgﬁ:;;a racy Poziom zanieczyszczen anrz;glsn;)r cd Poziom zanieczyszczen taarz)é;;sn;)r -3
10 5500 20 1400 30 100
11 6000 21 1800 31 200
12 6500 22 2200 32 300
13 7000 23 2600 33 400
14 7500 24 3000 34 500
15 8000 25 3400 35 600
16 8500 26 3800 36 700
17 9000 27 4200 37 800
18 9500 28 4600 38 900
19 10000 29 5000 39 1000

(4) Gdy funkcja urlopowa jest ustawiona, w trakcie pracy w trybie grzania, urzadzenie utrzymuje wewnetrzng
temperature pomieszczenia na poziomie +8°C i taka wartosc jest wyswietlana na sterowniku, wentylator

jednostki wewnetrznej powrdci do pracy w trybie automatycznej predkosci i nie mozna go zmienic.

W trybie grzania, wcisnij przycisk "FUNCTION", aby wybra¢ funkcje urlopowa - ikonka m bedzie migac.

Po wybraniu funkgcji, przyciskiem "SWING / ENTER" nalezy zatwierdzi¢ ustawienie.

Gdy funkcja urlopowa jest wigczona, aby wyltaczy¢ jej dziatanie, nacisnij przycisk "FUNCTION", a nastepnie
nacisnij przycisk "SWING / ENTER", aby zatwierdzi¢ anulowanie funkcje urlopowej - ikonka m

przestanie sie wyswietlac.

Uwagi:

1) Funkcja urlopowa mozna ustawic tylko w trybie grzania klimatyzatora.

2) Funkcja Turbo zostanie anulowana po ustawieniu Funkcji urlopowej.

3) Funkcja Quiet Mode ( tryb cichej pracy) zostanie anulowana po ustawieniu Funkcji urlopowej.

4) Po wznowieniu pracy urzadzenia, funkcja urlopowa zachowa status.

5) Gdy Funkcja urlopowa jest aktywna, temperatura, wyswietlana na sterowniku przewodowym to +8°C.

6) Funkcja urlopowa moze zosta¢ anulowana podczas zmiany trybu pracy. Temperatura zadana powrdci
do ustawien, ktdre zostaty przed aktywowaniem tej funkcii.
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(5) Po ustawieniu funkgcji "I-Demand" w polu temperatury wyswietli sie "SE", ustawienie predkosci
wentylatora zmienia sie na automatyczng i nie mozna go zmienic.

Aby skonfigurowa¢ dziatanie funkcji w trybie chodzenia, wcisnij przycisk "FUNCTION", aby wybrac
funkcje "I-Demand", ikonka "SE" bedzie migac. Nacisnij przycisk "SWING / ENTER", aby zatwierdzi¢
ustawienie funkcji.

Gdy funkcja "I-Demand" jest wigczona, nacisnij przycisk "FUNCTION", aby wybrac¢ "I-Demand", ikona
miga. Nacisnij przycisk "SWING / ENTER", aby zatwierdzi¢ anulowanie funkcji "I-Demand".

Uwaga:

1) Gdy urzadzenie wznowi prace po zaniku zasilania, dziatanie funkcji I-DEMAND zostanie zachowane.

2) Funkcje "I-Demand" mozna réwniez anulowac poprzez wigczenie funkcji trybu nocnego / quiet.

3) Gdy funkcja "I-Demand" jest ustawiona, urzadzenie bedzie pracowaé w trybie automatycznej
predkosci wentylatora. Tryb turbo predkosci wentylatora jest niedostepny.

4) Gdy funkcja "I-Demand" jest ustawiona, zadanej temperatury +27°C nie mozna zmienic.

2.7.9 Ustawianie innych funkcji
2.7.9.1 Ustawienie funkcji oszczedzania energii

Funkcja oszczedzania energii SAVE : Funkcja oszczedzania energii polega na tym ,ze klimatyzator
uruchamia sie z ograniczonym zakresem ustawianej temperatury, ograniczonym dla dolnej granicy
ustawianej temperatury dla funkcji chtodzenia i gérnej granicy dla funkcji grzania.

W trybie pracy automatycznym po wigczeniu funkcji oszczedzania energii, zostanie wymuszone przejscie
z trybu automatycznego i nastgpi zmiana trybu pracy urzadzenia.

W stanie wytgczenia urzadzenia, nacisnij jednoczesnie przyciski "TIMER" i " A" przez 5 sekund, aby wejsc
w tryb ustawienia oszczedzania energii, nastepnie pojawi sie symbol "SAVE" lub ikonka i ikonka trybu
chtodzenia, miga symbol "SAVE" lub ikonka, w obszarze temperatury wyswietlana jest gérna i dolna
temperatura graniczna, nacisniecie przycisku "A" lub " ¥" umozliwia ustawienie temperatury granicznej
(zakres ustawien wynosi 16°C-30°C). Nacisnij przycisk "MODE", aby wiaczy¢ tryb chiodzenia lub grzania.
W przypadku jednostki tylko chtodzacej mozna ustawic tylko dolng granice temperatury chtodzenia

w trybie oszczedzania energii. Podczas ustawiania nacisnij przycisk "SWING / ENTER" w dowolnym
momencie, aby zapisa¢ ustawienia temperatury i stanu oszczedzania energii dla réznych trybéw pracy,

a nastepnie uruchomic¢ funkcje oszczedzania energii.

Po wigczeniu funkcji oszczedzania energii, przy stanie wytgczenia, nacisnac jednoczesnie przyciski
"TIMER" i "A" przez 5 sekund, funkcja zostaje anulowana.

2.7.9.2 Ustawienie funkgcji niskiej temperatury osuszania

W trybie osuszania, gdy temperatura ustawienia wynosi 16°C, nacisnij dwukrotnie przycisk "v¥",
temperatura ustawienia zmieni sie na 12°C, a nastepnie urzadzenie przejdzie w funkcje niskiej
temperatury osuszania. Gdy wtgczona jest funkcja osuszania w niskiej temperaturze, nacisnij

po prostu przycisk " A" lub przetgcz tryb pracy, aby wyjs¢ z ustawien tej funkcji.

2.7.9.3 Ustawienie funkcji blokady klawiatury (zabezpieczenia przed dzie¢mi)

W stanie wigczonym lub wytgczonym urzadzenia, nacisnij jednoczesnie przyciski "A" i " ¥" przez
5 sekund, aby wejs¢ w funkcje zabezpieczenia przed dziecmi, ekran cieklokrystaliczny wyéwietli " fg ";
nacisnij jednoczesnie przyciski "A" i " V" przez 5 sekund, aby wyjs¢ z funkcji zabezpieczenia przea dziecmi.
W stanie blokady klawiatury, bedzie brak odpowiedzi na nacisniecie dowolnego przycisku klawiatury
sterownika i nie oznacza to zadnej usterki sterownika. Urzadzenie zapamieta stan blokady klawiatury

takze po zaniku zasilania i po ponownym przywrdceniu zasilania urzadzenia.
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2.7.9.4 Ustawienie funkcji pamieci

W stanie wytgczenia urzadzenia, nacisnij jednoczesnie "MODE" i " A" przez 5 sekund, aby wiaczy¢ lub
wytaczy¢ funkcje pamieci. Po ustawieniu funkcji pamieci wyswietla sie "MEMORY".

Jesli funkcja pamieci nie zostata ustawiona, gdy urzadzenie jest ponownie zasilane po zaniku zasilania,
urzadzenie bedzie wytaczone. Jesli funkcja pamieci jest ustawiona na sterowniku przewodowym, po
ponownym zasileniu sterownika przewodowego po zaniku zasilania, nastgpi powrot do stanu pracy
urzgdzenia sprzed awarii zasilania.

2.7.9.5 Przetaczanie miedzy stopniami Fahrenheita i stopniami Celsjusza

Przy stanie wytgczenia urzadzenia, nacisnij jednoczesnie przyciski "MODE" i "¥" przez 5 sekund, stan
na wyswietlaczu w polu temepratury zmieni sie miedzy stopniami Celsjusza i Fahrenheita.

2.7.9.6 Sprawdzenie temperatury otoczenia

Przy wytaczonym zasilaniu lub po wiaczeniu zasilania urzadzenia, nacisnij i przytrzymaj przycisk
"SWING / ENTER" przez 5 sekund, aby przej$¢ do interfejsu sprawdzania temperatury otoczenia,
nastepnie w strefie timera wyswietli sie typ temperatury otoczenia 01 lub 02, a w polu temperatury
otoczenia wyswietli sie odpowiednia warto$¢ temperatury otoczenia, odpowiedniego do typu 01 lub 02.
01 odnosi sie do zewnetrznej temperatury otoczenia,
02 odnosi sie do wewnetrznej temperatury otoczenia.
Nacisnij przycisk "MODE", aby przetaczac¢ pomiedzy typami 01 i 02. Po naci$nieciu przyciskami innymi
niz "MODE" lub gdy urzadzenie otrzyma sygnat zdalnego sterowania, zamknie status sprawdzania
temperatury. Jesli przez 20 sekund nie zostanie wykonana zadna operacja, stan sprawdzania zakonczy sie
automatycznie.

2.8 Wyswietlanie kodow btedow.

Gdy wystapi usterka w pracy systemu, w polu wySwietlania temperatury na panelu ciektokrystalicznym
sterownika przewodowego wyswietli sie kod btedu; gdy wystapi jednoczesnie wiele btedéw, beda
wyswietlane cyklicznie kody btedu. Jesli sterownik przewodowy zostat podtaczony do kilku systemow
jednoczesnie, gdy wystapi usterka w okreslonym systemie, pierwszy cyfra liczby w obszarze temperatury
wyswietli numer systemu (nie wyswietli sie numeru systemu tylko, gdy istnieje tylko jeden system).
Kiedy wystgpi btgd na sterowniku, wytgcz urzadzenie i skontaktuj sie z profesjonalnym serwisantem
klimatyzacji.

Ponizszy rysunek odnosi sie do ochrony przed wysokim ci$nieniem sprezarki w stanie wigczenia zasilania.

§ &
*
E
el
SWING/ENTER TIMER A MODE
0 O
O O O O
FUNCTION FAN v ON/OFF
\ J

Rys. Ochrona z powodu wysokiego cisnienia
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d Tab. Lista kodéw btedéw
Kod btedu Opis kodu btedu
E1 Zabezpieczenie z powodu wysokiego cisnienia sprezarki
E2 Ochrona przeciwzamrozeniowa
E3 Zabezpieczenie z powodu niskiego cisnienia sprezarki, wyciek czynnika

chtodniczego lub tryb odzysku czynnika

E4 Ochrona przed zbyt wysoka temperaturg sprezarki
E6 Btad komunikacji
E8 Usterka silnika wentylatora jednostki wewnetrznej
E9 Usterka pompki skroplin, wysoki poziom skroplin
FO Usterka czujnika temperatury otoczenia jednostki wewnetrznej
F1 Usterka czujnika temperatury parownika
E2 Usterka czujnika temperatury skraplacza
F3 Usterka czujnika temperatury otoczenia jednostki zewnetrznej
F4 Usterka czujnika temperatury ttoczenia
F5 Usterka czujnika temperatury sterownika przewodowego
C5 Usterka zamkniecia zworki jednostki wewnetrznej IDU
EE Btad pamieci EEPROM plyty gtéwnej sterowania jedn. IDU lub ODU
PF Blad czujnika skrzynki elektrycznej
H3 Zabezpieczenie przed przecigzeniem sprezarki
H4 Zabezpieczenie przed przeciazeniem systemu
HS5 Ochrona modutu IPM
H6 Usterka silnika wentylatora DC
H7 Zabezpieczenie przed brakiem synchronizacji sprezarki
HC Ochrona modutu PFC
Lc Uruchomienie nie powiodto sie
Ld Zabezpieczenie sekwencji faz sprezarki
LE Ochrona linii zasilania elektrycznego
LP Brak zgodnosci modeli jednostki wewnetrznej i zewnetrznej
u7 Usterka dziatania zaworu 4-drogowego
PO Ochrona zerowania obwodu sprezarki

\.
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Kod btedu Opis kodu btedu
PS5 Zabezpieczenie nadprgdowe
P6 Btad komunikacji miedzy ptytg gtéwng a piytg sterowania sprezarki
P7 Usterka czujnika temperatury radiatora ptyty sterowania sprezarki
P8 Zabezpieczenie przed wysokg temperaturg radiatora ptyty sterowania sprezarki
P9 Zabezpieczenie ,przejécia przez zero” -usterka elektroniki
PA Zabezpieczenie pradowe AC
Pc Usterka pradowa ptyty sterowania sprezarki
Pd Zabezpieczenie czujnika zasilania sprezarki
PE Zabezpieczenie z powodu wahan temperatury
PL Zabezpieczenie z powodu niskiego napiecia na szynie magistrali zasilania
PH Zabezpieczenie z powodu wysokiego napiecia na szynie magistrali zasilania
PU Usterka obwodu tadowania kondensatora
PP Nieprawidtowe napiecie wejéciowe AC
ee Btad pamieci EEPROM plyty sterowania sprezarki
C4 Btad zamkniecia zworki plyty sterowania jednostki ODU
dJ Zabezpieczenie z powodu utraty fazy i ochrona przed zamiang faz
oE Btad w jednostce zewnetrznej ODU, w przypadku konkretnego btedu zobacz
wskaznik stanu jednostki ODU
EL Zatrzymanie awaryjne (alarm pozarowy)
& pwaga: Qdy urzqdz_enie jest pqlaczone ze sterownikiem przewodowym, kod btedu zostanie
&=  jednoczesnie wyswietlony na nim.
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3. Instrukcja obstugi sterownika bezprzewodowego
3.1 Opis przyciskow sterownika

@ oN©OFF
@ wmoDE
©® Fan
@ TUuRrBO
O Ay
(6 I
@ »
o Y ¢) T-ON/T-OFF
9 ONIOFF )
\A ] © FeEL
_ 1 /o CLOCK
(4] 2( Moo z) O ®
2 (5 ) @ sLeEEP
S iFi
0 o0 &L
e — - LIFEEL ) FNIFFR——— e @
®— 9 = w——@ @ LiGHT
@

WiFi @im @ TEMP
L@

* - To jest uniwersalny sterownik bezprzewodowy, przeznaczony do réznych typéw
klimatyzatorow GREE. Niektore funkcje ktorych klimatyzator nie posiada nie beda
dziata¢ w trakcie naciskania przyciskow sterownika. Prosze odnies¢ sie do danych
technicznych aktualnego modelu klimatyzatora.

e W stanie wigczonym urzadzenia, gdy nacisniemy przycisk na sterowniku zdalnego
sterowania, ikona sygnatu "&>" na wyswietlaczu pilota mignie raz i klimatyzator wyda
dzwiek"de", co oznacza, ze sygnat zostat wystany do klimatyzatora.

e \W stanie wytgczenia urzadzenia, ustawiona temperatura i ikona zegara zostanie
wysSwietlona na wyswietlaczu sterownika (Jesli Timer on, Timer off i funkcja pod$wietlenia
wyswietlacza panelu sterowania sg ustawione, odpowiednie ikony bedg wyswietlane na
wyswietlaczu sterownika w tym samym czasie);

W tym stanie, na wyswietlaczu pojawi sie odpowiedni zestaw ikonek funkcyjnych.
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3.2 Opis ikon na wyswietlaczu sterownika Ustawienie predkoéci wentylatora
e ——————————————— (Brak suill » wunll wskaznikdw predkosci
l’ I' wentylatora. Wyswietlane tylko po wigczeniu).
/ /
Trvb ’ /I ,/ ---------------- Wysytanie sygnatu IR
rac ; /
: RS \ [\ | Fan o = wiFiH----- wiFi{ Funkcja WiFi *
= Tfo auto ----I- ------ 1 [ ] l l l I OPER @& ___________ Przefqczanie wyswietlania typu _
| Tryb chtodzenia e ,_* a, @ temperatury na wysSwietlaczu urzadzenia
| : I ¢ ' ' . ' ----------- Funkcja grzania +8°C
I Tryb osuszania ----p-----~ il ‘ ‘ °
|
I Tryb wentylacji ----p----- R ' " '
I Tryb grzania ____I. _____ 3 ) J? Q """"""" Funkcja I FEEL
T 3 ™ =ﬂ? ------------ $Iol;ada Klawiatury
I:I AUTO m e ryb nocnej pracy
P | i ——— @ un / 0 ——————————————————— Funkcja turbo
Wiacz/Wytacz timera ----==----1 "‘oi‘;. a'u’ 1 I‘I\\ ------------ Ruch zaluzji lewo i prawo
ieni oo | :
Ustawienie czasu -=-=-=-==-= bt T R —— Ruch zaluzji géra i dét
*
Tryb Cichig) pracy % cocecanan comnacana - -
[ -Funkqa HEALTH * \I
' Funkcja Exchange* !
i - Funkcja X-FAN )

* - To jest uniwersalny sterownik bezprzewodowy, przeznaczony do réznych typow klimatyzatorow
GREE. Niektore funkcje ktorych klimatyzator nie posiada nie bedq dziatac w trakcie naciskania
przyciskow sterownika.

Uwaga:

Po wiaczeniu zasilania, klimatyzator wyda dzwnek Na wyswietlaczu zaswieci sie czerwony wskaznik
(kolor moze byc rézny, dla réznych modeli * U .

Uwaga!

Upewnij sie czy nic nie zaktdca wspotpracy klimatyzatora ze sterownikem bezprzewodowym.
Nie rzucaj, ani nie upuszczaj sterownika. Powinien by¢ chroniony przed cieczami i promieniami
stonecznymi, a takze przechowywany z dala od gorgcych miejsc.

K} Przycisk onjorr

Wecisniecie przycisku ON/OFF powoduje wigczenie lub wytgczenie urzadzenia.

ﬂ Przycisk MODE

Wecisniecie przycisku MODE powoduje zmiane trybu pracy klimatyzatora w nastepujacej kolejnosci:

Tryb auto Tryb chtodzenia Tryb osuszania Tryb wentylacji Tryb grzania
AUTO COOL DRY FAN HEAT

C—*L\_’*—’c‘r—"“ — XX j
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® Po wybraniu trybu auto, klimatyzator zacznie pracowa¢ automatycznie w zaleznosci od temperatury
otoczenia. Ustawienie temperatury nie moze byc regulowane i nie bedzie wyswietlane réwniez na

StEl‘OWl'\ikl\J. Naciskajgc przycisk "FAN" mozna regulowac predko$¢ wentylatora. Nacisniecie przyciskdw
"SR 1"31" spowoduje, ze mozna ustawic kat nawiewu powietrza wentylatora jedn. wewnetrznej.

1IN

e Po wybraniu trybu chtodzenia, klimatyzator bedzie pracowat w trybie chtodzenia. Wskaznik chtodzenia **
! ¢I¢ " na jednostce wewnetrznej bedzie wigczony. Nacisnij przycisk " o lub "y ", aby ustawi¢ zadang
temperature. Naciskajac przycisk "FAN" mozna regulowac predkos¢ wentylatora. Nacisniecie przyciskow
""" /"31" spowoduje, Ze mozna ustawic kat nawiewu powietrza wentylatora jednostki wewnetrznej.

e Po wybraniu trybu osuszania, klimatyzator pracuje zawsze z matg predkoscig w tym trybie. Wskaznik **
W “‘ na jednostce wewnetrznej bedzie wigczony. W trybie osuszania, predkosci wentylatora nie mozna
reguiowac. Nacisnigcie przyciskow " == /v 34+ spowoduje, ze mozna ustawi¢ kat nawiewu powietrza
wentylatora jednostki wewnetrznej .

® Po wybraniu trybu wentylacji, klimatyzator bedzie pracowat tylko w trybie wentylacji, bez chtodzenia oraz
bez ogrzewania. Wszystkie wskazniki beda wytaczone. Naciskajac przycisk "FAN" mozna regulowac predkosc¢
wentylatora. Nacisniecie przyciskow " =" /"3" spowoduje, zZe mozna ustawi¢ kat nawiewu powietrza
wentylatora jednostki wewnetrznej .
®Po wybraniu trybu grzania, klimatyzator pracuje w trybie ogrzewania. Wskaznik grzania ** " *" na
jednostce wewnetrznej jest wiaczony. Naciénij przycisk "A" lub " ¥ ", aby ustawi¢ zadana temperature.
Naciénij przycisk "FAN", aby ustawi¢ predko$¢ wentylatora. Nacisniecie przyciskow " S /" 31" spowoduje,
ze mozna ustawic¢ kat nawiewu powietrza wentylatora jednostki wewnetrznej. (Urzadzenie posiadajgce
funkcje tylko chtodzenia nie odbierze sygnatu w trybie grzania. Jesli wybierze sie tryb grzania ze sterownika,
nacisniecie przycisku ON/OFF nie uruchomi urzadzenia).

Uwaga:

W celu zapobieganiu nawiewowi zimnego powietrza, po uruchomieniu trybu grzania, wentylator jednostki
wewnetrznej uruchamia sie z opdznieniem 1-5min. (o szczegdtowym czasie wiaczenia decyduje

temperatura powietrza w pomieszczeniu)
Zakres regulacji temperatury na sterowniku: 16°C - 30°C. Regulacja predkosci wentylatora w zakresie:

auto, niska, srednio-niska, Srednia, srednio-wysoka i wysoka predkosc.
** - wskaznik jest dostepny tylko w wybranych modelach klimatyzatoréw

Przycisk FAN

Nacisnieciem tego przycisku mozna ustawi¢ predkos¢ wentylatora cyklicznie tj.: auto (AUTO),
predkosC niska () , predkoé¢ érednic ( «f ) |, predkoé¢ wysoka( «dll) |

<—>Auto—>A—> ad —’Al| j

Uwaga. W trybie pracy osuszania predkos¢ wentylatora zawsze jest tylko niska.
Przy wiaczeniu urzadzenia w trybie pracy AUTO, predkos¢ wentylatora jednostki wewnetrznej jest

ustawiana automatycznie w zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu.

Funkcja X-FAN:
Nacisniecie przycisku FAN w trybie chtodzenia (COOL) lub osuszania (DRY) przez ponad 2s powoduje

wigczenie funkcji samoczyszczenia, ktdra polega na osuszeniu parownika jednostki wewnetrznej.
Bedzie pracowat tylko wentylator jednostki wewnetrznej przez kilka minut po wytgczeniu urzadzenia.
Ikonka bedzie wyswietlna na ekranie pilota zdalnego sterowania.
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W pozostatych trybach pracy auto, wentylacja (FAN) lub grzanie (HEAT) funkcja ta nie jest dostepna.
Domyslnie po wiaczeniu zasilania, funkcja X-FAN jest wytaczona.

Uwagi dotyczgce wytgczenia funkcji:

e Funkcja X-FAN jest witgczona: jesli klimatyzator zostanie wylgczony przez nacisniecie przycisku ON/OFF,
wentylator jednostki wewnetrznej bedzie nadal pracowat na niskich obrotach, aby usung¢ resztki wilgoci
z wymiennika jednostki wewnetrznej. W tym czasie, przytrzymanie przycisku predkosci wentylatora FAN
przez ponad 2s, pozwoli natychmiast zatrzymac prace wentylatora jednostki wewnetrznej

e Brak dziatania funkcji X-FAN: jesli klimatyzator zostanie wytgczony przez nacisniecie przycisku ON/OFF
pozwoli to zatrzymac catkowicie prace wentylatora jednostki wewnetrznej

ﬂ Przycisk TURBO

Przyciskiem TURBO mozemy wigczyc lub wytaczy¢ dziatanie funkgji, gdy klimatyzator pracuje w funkgji
chtodzenia lub grzania. Normalnie tryb turbo jest wytaczony. Ikonka "& " wyswietli sie na sterowniku.
Funkcja ta stuzy do szybkiego chtodzenia lub grzania z intensywnym nawiewem powietrza.

Funkcja TURBO nie jest dostepna w trybie osuszania, automatycznym lub wentylacji. Ponowne
naciniecie przycisku wyltacza dziatgnie tej funkgji i ikonka "€ " zniknie z wy$wietlacza sterownika.

B proycisk asv

Wecisniecie przycisku " A" zwieksza ustawienie temperatury o 1°C. Wciéniecie przycisku "¥ " obniza
ustawienie temperatury o 1°C. Przytrzymanie przycisku " A" lub " ¥ " przez conajmniej 2 sek. powoduje
zmiane ustawien szybciej. Temperature mozna wybierac¢ w zakresie pomiedzy 16°C - 30°C. W trakcie
ustawiania odpowiednich wartosci za pomocg przyciskdw "A" lub "¥" iich zwolnieniu, wskaznik
ustawionej temperatury na jednostce wewnetrznej ulegnie zmianie. Temperatura nie moze by¢
regulowana w trybie pracy automatycznym.

W trybie ustawienia timera TIMER ON, TIMER OFF lub zegara CLOCK , naci$niecie przyciskow "A" lub
"y " stuzy do ustawienia czasu ( sprawdz opis przyciskow CLOCK, T-ON, T-OFF) .

E Przycisk S

Ustawienie ruchu zaluzji w lewo i prawo. Naciskaj przycisk S a stan ruchu zaluzji w lewo i w prawo
zmieniac sie bedzie w kolejnosci jak ponizej:

G ) = == —p

brak wyswietlania |
(zatrzymanie w s l'l \" ‘_"I_\" ‘—H

biezacej pozycji)

Uwaga:

e Nacisnij ten przycisk w sposdb ciggty dituzej niz 2 sekundy, w jednosce wewnetrznej rozpocznie sie
ruch zaluzji pionowej nawiewu powietrza od lewej do prawej, a nastepnie zwolnij przycisk, wtedy

ruch zaluzji pionowej zatrzyma sie i obecna pozycja zaluzji nawiewu zostanie zachowana w biezgcej
pozyciji.

e W trybie ruchu zaluzji w lewo i prawo, gdy stan jest przelgczany z wytaczenia na %n®, jesli naciéniesz
ten przycisk ponownie 2 sekundy pézniej, %mR stan zmieni sie od razu na status wytaczenia; jesli
nacisniesz ten przycisk ponownie w ciggu 2s, zmiana stanu ruchu zaluzji bedzie réwniez zaleze¢ od
sekwencji cyrkulacji ustawien pokazanej na schemacie powyzej.

\
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Przycisk SJ

® Ustawienie ruchu zaluzji w gére i w dot. Nacisnij przycisk E)I a stan ruchu zaluzji w gore i w dot
zmieniac sie bedzie w kolejnosci jak ponizej:

?“U—b -_—00— - 0— O — 0

—e=0e— g0 0 « 0
brak wyswietlania 0 % )

(poziome zaluzje zatrzymuja
sie w biezacej pozycji)

¢ Po wybraniu " =0 " kllmatyzator wydmuchUJe powietrze z automatycznym ustawieniem zaluzji . Pozioma
zaluzja bedzie sie poruszac automatycznie w gore i w dot z maksymalnym katem wychylenia.

e Powybraniu" —0 ., .-0, _O., 0. 0 "klimatyzator wywiewa powietrze ze statym ustawieniem pozycji
zaluzji. Pozioma zaluzja zatrzyma sie w ustalonej pozyciji.

e Po wybraniu " 20.50. 0 klimatyzator wywiewa powietrze pod statym katem ustawienia zaluzji
nawiewu powietrza. Pozioma zaluzja kieruje wywiewane powietrze pod ustalonym katem.

0
e Przytrzymaj przycisk " =% powyzej 2s, aby ustawi¢ wymagany kat nawiewu. Kiedy uzyskasz swoj
wymagany kat, zwolnij przycisk.

UWAGTI:

e Ustawienie "=90 » %0 . .0 " moze nie by¢ dostepne. Kiedy klimatyzator odbierze ten sygnat,
klimatyzator bedzie wydmuchiwat powietrze z automatycznymi ustawieniami.

e Nacisnij ten przycisk w sposob ciggly dituzej niz 2 sekundy, zaluzje poziome jednostki wewnetrznej beda
sie poruszac tam i z powrotem od géry do dotu, a nastepnie zwolnij przycisk, zaluzje poziome jednostki
wewnetrznej przestang sie poruszac i obecna pozycja zaluzji nawiewu powietrza zostanie zachowana.

e W trybie ruchu zaluzji w gére i w dét, gdy stan jest przetaczany z wylaczenia na = , jedli naciéniesz
ten przycisk ponownie 2 sekundy pézniej, =0 stan zmieni sie bezposrednio na stan wylgczenia;

jesli nacisniesz ten przycisk ponownie w ciggu 2s, zmiana stanu ruchu zaluzji bedzie réwniez zaleze¢ od
sekwengcji cyrkulacji podanej na schemacie powyzej.

ﬂ Przycisk T-ON / T-OFF

e Przycisk T-ON
Naciénij przycisk T-ON, ikonka "{D" i “ON” zacznie miga¢ na wyswietlaczu. Gdy w ciggu 5 sekund
wcisniemy przycisk “+” lub “-" podczas migania ikonki, wprowadzi¢ mozna odpowiedni czas, kazde
nacisniecie zwieksza lub zmniejsza ustawienia o 1 minute. Przytrzymujac przycisk “+" lub “-" przez
ponad 2 sekundy mozna szybciej zmienia¢ wartosci ustawiane. Po ustawieniu czasu nacisna¢ przycisk
T-ON w ciggu 5 sekund. Ustawienia zostang zatwierdzone. Stowo “ON” przestanie migac, a ikonka
"€D)" wznowi wyswietlanie. Aby skasowac ustawienia, wystarczy powtdrnie nacisnac przycisk T-ON.

e Przycisk T-OFF

NaC|sn|J przycisk T-OFF, ikonka »¢Ty» i “OFF” zacznie migac na wyswietlaczu. Gdy w ciggu 5 sekund
wcnsnnemy przycisk “+" lub “-" podczas migania ikonki, wprowadzi¢ mozna czas wylaczenia. Kazde
nacisniecie zwieksza lub zmniejsza ustawienia o 1 minute. Przytrzymujac przycisk “+” lub “-" przez
ponad 2 sekundy mozna szybciej zmienia¢ wartosci ustawiane. Po ustawieniu czasu nacisngc¢ przycisk
T-OFF w ciggu 5 sekund. Ustawienia zostang zatwierdzone. Stowo “OFF” przestanie migac,a ikonka
"¢{Dyr wznowi wyswietlanie. Aby skasowac ustawienia, wystarczy powtornie nacisnac przycisk T-OFF.
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{  Uwaga:

e W stanie wigczonym i wytgczonym, mozna ustawic jednoczesnie T-OFF lub T-ON.

e Przed ustawieniem T-ON lub T-OFF, nalezy ustawic aktualny czas za pomocg funkcji CLOCK .

e Po uruchomieniu T-ON lub T-OFF, ustawiony zostanie staty cykl wigczenia i wytaczenia. Po tym,
klimatyzator zostanie wtgczony lub wytaczony w zaleznosci od ustawienia czasu TIMERA. Przycisk
ON / OFF, nie bedzie miat wptywu na ustawienia. Jesli nie potrzebujesz tej funkgji, uzyj sterownika
bezprzewodowego, aby jg anulowac.

E Przycisk I FEEL

Wecisniecie przycisku witgcza funkcje I FEEL (inteligentnej kontroli temperatury) . Ikonka " ¥ pojawi
sie na wyswietlaczu sterownika.Urzgdzenie automatycznie ustawi temperature nawiewu zgodnie

z odczytang temperaturg otoczenia w poblizu sterownika. Ponowne nacisniecie tego przycisku kasuje
ustawienia funkgji I FEEL. Ikonka " # " zniknie z wy$wietlacza sterownika.

e Nalezy umiesci¢ sterownik w poblizu uzytkownika, gdy ta funkcja jest wiaczona. Nie umieszczaj
sterownika zdalnego sterowania w poblizu obiektu o zbyt wysokiej temperaturze lub niskiej temperaturze
aby unikna¢ wykrycia nieprawidtowych wskazan temperatury otoczenia.

[E Przycisk CLOCK

Nacisnij przycisk CLOCK, aby wejs¢ w tryb ustawien zegara. Na wyswietlaczu pojawi sie migajaca ikonka
"@" Naciskajgc przyciski " A" lub" ¥ "w ciggu 5 sekund mozemy zmienia¢ ustawienie godziny. Kazde
nacisniecie przyciskow "A" lub " ¥ " zwieksza lub zmniejsza ustawienia czsu o 1 minute. Jesli
przytrzymamy wcisniety przycisk powyzej 2 sekund ustawiane wartosci beda sie zmieniac szybciej.

Po ustawieniu wcisnij ponownie przycisk CLOCK, aby zatwierdzi¢ ustawienia. Ikonka "(B" bedzie sie
wyswietlaé w sposéb ciggty.

Uwaga:

Zegar przyjmuje tryb wyswietlania 24-godzinny.

Odstep miedzy dwoma operacji nie moze przekracza¢ 5s. W przeciwnym razie sterownik wyjdzie
z trybu ustawien. Ustawienia dla T-ON/T-OFF sg takie same.

m Przycisk SLEEP

Wecisniecie przycisku SLEEP wigcza funkcje trybu nocnego, ikonka e wyswietli sie na sterowniku.
Ponowne wcisniecie wylacza ja, ikonka "€ " zniknie z wy$wietlacza sterownika. Funkcja ta jest
aktywna w trybie chtodzenia, grzania i osuszania w celu uzyskania optymalnych wartosci temperatury
w czasie planowanej nocnej pracy klimatyzatora.

m Przycisk WiFi

Nacisnij przycisk "WIFi", aby wiaczy¢ lub wytaczy¢ funkcje WiFi. Gdy funkcja ta jest wkaczona, na ekranie
pilota zdalnego sterowania zostanie wyswietlona ikonka "WIFi"; w stanie wytgczonym urzadzenia,
nacisniecie przyciskow "MODE" i "WIFi" jednoczesnie przez ponad 1s, pilot wysle kod resetowania do

e Ta funkcja jest dostepna tylko dla wybranych modeli.
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Przycisk /£  * - funkcje specjalne, opcjonalne

Nacisnij ten przycisk, aby wigczy¢ funkcje wymiany powietrza EXCHANGE lub funkcje HEALTH jonizatora
plazmowego. Pierwsze nacisniecie przycisku wigcza funkcje wymiany powietrza EXCHANGE, na
wyswietlaczu sterownika pojawi sie ikonka " £}" . Nacisnij ten przycisk drugi raz, aby aktywowa¢ dziatanie
jonizatora plazmowego HEALTH i funkcje wymiany powuetrza EXCHANGE jednoczesnie;

na wyswetlaczu sterownika pojawia sie ikonki " & "i . Naciéniecie tego przycisku po raz trzeci to
wyjscie jednoczesne z dziatania funkcji HEALTH i EXCHANGE Nacisniecie tego przycisku po raz czwartv to

uruchomienie funkcji HEALTH jonizatora plazmowego; na wyéwietlaczu sterownika pojawi sie ikonka " F"
Funkcja ta jest dostepna tylko w wybranych modelach klimatyzatoréw.

m Przycisk LIGHT

Wciéniecie przycisku powoduje wytaczenie funkql podswietlenia wyswietlacza panelu jednostki
wewnetrznej. Ikonka na sterqwmku " ‘Q’ " zgasnie. Nacisniecie przycisku raz jeszcze spowoduje
wigczenie funkcji. Ikonka " =" zostanie wy$wietlona na pilocie.

EE] proycisk Teme

Weciskajgc przycisk TEMP zostanie wyswietlona: ustawiona temperatura nawiewu, temperatura wewnatrz
pomieszczenia, temperatura na zewnatrz.

Ustawienie wySwietlania temperatury jest w cyklu jak ponizej:

brak
wySW|etIan|a
Ose— @ :

e Kiedy wybierzemy """ lub brak wy$wietlania za pomoca sterownika bezprzewodowego, bedzie
wysSwietlana biezagca ustawiona temperatura nawiewu.

* Kiedy wybierzemy "[]" za pomoca sterownika bezprzewodowego, bedzie wyswietlana temp. otoczenia

jednostki wewnetrzne;j.

o Kiedy wybierzemy " :J " za pomocg sterownika bezprzewodowego, bedzie wyswietlana temp. otoczenia
jednostki zewnetrznej.

Uwaga:

e Czujnik temperatury zewnetrznej nie jest dostepny w niektérych modelach. W tym czasie, jednostka
wewnetrzna odbiera " " sygnat, jednoczesnie wyswietli ustawiong temperature wewnatrz.

e Kiedy wiaczymy urzadzenie domysinie wyswietlana bedzie ustawiona temperatura. Nie jest
wyswietlana na sterowniku bezprzewodowym.

e Tylko dla modeli, ktérych jednostka wewnetrzna posiada wyswietlacz ciektokrystaliczny.

e Po wybraniu wySwietlania temperatury otoczenia wewnetrznej lub na zewnatrz, wskaznik temperatury
jednostki wewnetrznej wyswietli odpowiednig warto$¢ temperatury i automatycznie powrdci do
wyswietlania ustawionej temperatury nawiewu w ciggu 3 do 5 sekund.
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3.3 Wprowadzenie dla funkcji kombinacji przyciskow

e ~

| Funkcja oszczedzania energii )

\
L

Jednoczesne wcisniecie przyciskow “TEMP” i “"CLOCK" w trybie chtodzenia uruchamia funkcje oszczedzania
energii. Na wy$wietlaczu sterownika bezprzewodowego wyswietli sie “"SE”. Powtdrne wcisnigcie przyciskow,
spowoduje wytaczenie tej funkcji. Gdy funkcja oszczedzania energii jest uruchamiona, ikonka "SE" bedzie
wyswielata sie na sterowniku zdalnego sterowania, a klimatyzator dostosuje automatycznie ustawienie
temperatury, zgodnie z ustawieniami fabrycznym aby osiagnac jak najlepiej efekt oszczednosci energii .
Uwaga:

e W trakcie dziatania funkcji oszczednosci energii, predkos¢ wentylatora jest domysinie predkosciag auto i nie
moze byc¢ regulowana.

e W trakcie dziatania funkcji oszczednosci energii,ustawienia temperatury nie mozna regulowac. Naciskajac
przycisk"TURBO" na pilot zdalnego sterowania nie bedzie mogt wysyta¢ sygnatu.

e Funkcja trybu nocnego i funkcja oszczedzania energii nie mogg pracowac jednoczesnie. Jesli funkcja
oszczedzania energii zostata ustawiona w trybie chtodzenia, wcisniecie przycisku Sleep anuluje funkcje
oszczedzania energii. Jesli funkcja trybu nocnego zostata ustawiona w trybie chfodzenia, uruchomienie
funkcji oszczedzania energii spowoduje anulowanie funkdji trybu nocnego.

( Funkcja +8 °C grzania >

W trybie grzania, wcisnij przyciski "TEMP" i "CLOCK" jednoczesnie, aby uruchomic lub wytaczy¢ funkcje
grzania +8 °C . Gdy funkcja ta jest uruchomiona, ikonka "@" i "8°C” wyswietlac sie bedzie na sterowniku
bezprzewodowym, a klimatyzator utrzyma status funkcji +8 °C grzania. Nacisnij przyciski “TEMP” i "CLOCK"
ponownie jednoczesnie, aby wyjsc z funkgji +8°C grzania.

Uwaga:

 Dla funkcji grzania +8 °C, predkos¢ wentylatora jednostki wewnetrznej jest domysinie predkoscig auto

i nie moze by¢ regulowana.

o Dla funkcji grzania +8 °C, ustawienie temperatury nie moze by¢ regulowane. Naci$nij przycisk "TURBO",

a pilot zdalnego sterowania nie bedzie wysytat sygnatu.

o Funkcje trybu nocnego i funkcji grzania +8 °C nie mogg pracowac jednoczesnie. Jesli +8 °C funkcja grzania
zostata ustawiona w trakcie trybu chtodzenia, nacisniecie przycisku SLEEP anuluje dziatanie +8 °C funkgji
grzania.

Jesli funkcja trybu nocnego zostata ustawiona w trakcie trybu chtodzenia, uruchomienie funkcji +8 °C grzania
anuluje funkcje trybu nocnego SLEEP.

o Przy wyswietlaniu temperatury w stopniach °F, sterownik bezprzewodowy wyswietli funkcje +46 °F grzanie.

( Blokada klawiatury j

Nacisnij" A"i" ¥ " jednoczesnie, aby wiaczy¢ lub wytgczyc¢ funkcje blokady rodzicielskiej. Kiedy funkcja
blokady rodzicielskiej jest wigczona, ikonka "@@" jest wyswietlana na pilocie zdalnego sterowania. Jesli
sprobujesz naciskac przyciski sterownika , ikonka "f@" mignie trzy razy, nie wysytajac sygnatu do
urzadzenia.

( Przetgczanie miedzy stopniami Celcjusza a Fahrenheita )

Kiedy urzadzenie jest wytaczone, przycisniecie jednoczesnie przyciskéw " ¥ "i "MODE", pozwoli na
przetaczanie wysSwietlania temperatury miedzy °C a °F .
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-
( Wskazowki dotyczace obstugi > )

1. Po wigczeniu zasilania, nacisnij przycisk "ON / OFF" na sterowniku, aby witgczy¢ klimatyzator.
2. Nacisnij przycisk "MODE", aby wybrac¢ zadany tryb pracy: AUTO (automatyczny), COOL (chtodzenie),

DRY (osuszanie), FAN (wentylacia), HEAT (grzanie).
3. Naciénij przycisk " A"lub" ¥ " , aby ustawi¢ zagdang temperature. (Temperatura w trybie pracy

automatycznym nie moze byc¢ regulowana ).
4. Nacisnij przycisk "FAN", aby ustawic zgdang predkos¢ wentylatora: automatyczng, niska, $rednio-niska,

$rednig, srednio-wysoka i wysokg predkosc.
5. Nacisnij przycisk "31" , aby wybra¢ kat nawiewu powietrza.

C Wymiana baterii w sterowniku >
V- ™
(1) Podnies$ klapke ostonowg schowka baterii w kierunku strzatki (jak pokazano na rys.1 (D).
(2) Wyjmij oryginalne baterie (jak pokazano na rys.1 (2).
(3) Umies¢ dwie alakliczne baterie (typu AAA 1.5V), i upewnic sie, ze polaryzacja "+"i "-" jest
poprawna i zgodna z oznaczeniami (jak pokazano na rys. 2 3).
(4) Zatéz z powrotem klapke ostonowg (jak pokazano na rys. 2 @).
& >

@ Sterownik bezprzewodowy powinien by¢ umieszczony w odlegtosci conajmniej 1m od odbiornika TV
lub stereofonicznych zestawow audio.

@ Dziatanie sterownika bezprzewodowego powinno by¢ przeprowadzane w jego zasiegu odbioru.

@ Jesdli trzeba sterowac jednostka gtdwna, nalezy skierowac sterownik bezprzewodowy w kierunku okienka
odbioru sygnatu podczerwieni jednostki gtéwnej dla poprawy czutosci odbioru sygnatu sterowania.

@ Jesli sterownik bezprzewodowy nie dziata prawidtowo, nalezy wyjac z niego baterie i wtozy¢ je
ponownie po 30 sekundach. Jesli nadal nie bedzie dziatat poprawnie, nalezy wymieni¢ baterie.

@ Przy wymianie baterii, nie nalezy uzywac starych lub réznych typow baterii, gdyz moze to spowodowaé
usterke.

@ Gdy nie bedziemy uzywac sterownika bezprzewodowego przez dtuzszy czas, nalezy wyjac z niego baterie.

Y 7

[

|

..
28



|| N T | o [T (TN ||

’ Jednostki DC Inverter serii U-match
e D

4. Wprowadzenie do produktu
4.1 Ogolny schemat budowy klimatyzatora
Wylot powietrza
Jednostka
wewnetrzna
Wiot powietrza
- 5
—— ¥ 1 Zaluzje nawiewu powietrza
085 ] 2 Filtr powietrza
o 3 Sterownik przewodowy
4 Sterownik bezprzewodowy
5 Tasma ostonowa PCV
6 Rura skroplin
7 Rura gazowa
g 8 Rura cieczowa
-
v 9 Uchwyt
Jednostka - 10 Panel przedni
zewnetrzna ]
g
Wylot powietrza N‘
10 9 87 6
4.2 Zakres pracy
Chtodzenie (DB) Grzanie (DB)
Temperatura zewnetrzna -20°C~48°C 20°C~24C
Temperatura wewnetrzna =167C <30T
. /
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[T (TN ||

a 4.3 Akcesoria standardowe
Akcesoria do montazu jednostki wewnetrznej
Nr Nazwa Wyglad Tloé¢ Przeznaczenie
nakretka z podktadk &/ aby zamocowac zaczep na
1 % P 1 \&—i 8 obudowie urzadzenia
2 sterownik bezprzewodowy . % 142 do sterowania jednostkg
+baterie = i\, @ wewnetrzng klimatyzacji
2O
; , do izolacji miejsca potaczenia
3 izolacia-1 1 rury chtodniczej, gazowej
4 ) . =) 1 do izolacji miejsca potaczenia
izolacja 2 L rury chtodniczej, cieczowej
opaska aby przymocowac mate
S zaciskowa r— 4 izolacyjng
do podtaczenia rury chtodniczej
6 nakretka 1 @D 1 gazowej
do podtaczenia rury chtodniczej
T nakretka 2 @j 1 cieczowej
Akcesoria dla montazu jednostki wewnetrznej
Nr Nazwa Wyglad Llo&¢ Przeznaczenie
1 g 5o
aby zamkngcC nieuzywany
1 korek spustowy © |l;b Otwor spustowy
. . do potaczenia z instalacjg
2 zZtaczka odptywu @ ub % 1 skroplin rurowg z twardego
skroplin : PVC
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f
5. Instalacja
5.1 Przygotowanie do instalacji
5.1.1 Uwagi dotyczaca instalacji
(1) Informacja o stezeniu czynnika chtodniczego przed instalacja.
Ten klimatyzator wykorzystuje czynnik chtodniczy R32. Powierzchnia pomieszczenia pod instalacje
klimatyzatora, jego eksploatacje jaki i przechowywanie musi by¢ wieksza niz wymagana minimalna
powierzchnia pomieszczenia.
Minimalna wymagana powierzchnia pomieszczenia pod instalacje klimatyzatora jest okreslona przez:
1) Ilos$¢ dotadowania czynnika chtodniczego dla catego uktadu (fabryczna ilos¢ dotadowania +
+ dodatkowa ilos¢ dotadowania);
2) Sprawdzenie zalecanej powierzchni podane w odpowiednich tabelach:
a) W przypadku jednostki wewnetrznej, potwierdz, ktory typ jednostki wewnetrznej bedzie
instalowany i sprawdz odpowiednia tabele.
b) W przypadku jednostki zewnetrznej, ktdéra moze byc¢ zainstalowana lub umieszczona
w wentylowanym pomieszczeniu, sprawdz odpowiednia tabele dotyczaca zalecanej wysokosci
pomieszczenia.
Wysoko$¢ pomieszczenia Wybierz odpowiednig pozycje w tabeli
<1.8m Montaz przypodtogowy
=1.8m Montaz $cienny
3) Sprawdz ponizszg tabele, aby sprawdzi¢ minimalng powierzchnie pomieszczenia:
Typ sufitowy Typ Scienny Typ przypodtogowy
Ilos¢ Powierzchnia Ilos¢ Powierzchnia Ilos¢ Powierzchnia
czynnika (kg) (m?) czynnika (kg) (m?) czynnika (kg) (m?)
<1.224 — <1.224 — <1.224 —
1.224 0.956 1.224 1.43 1.224 12.9
1.4 1.25 1.4 1.87 1.4 16.8
1.6 1.63 1.6 2.44 1.6 22.0
1.8 2,07 1.8 3.09 1.8 27.8
2.0 2.95 2.0 3.81 2.0 343
2.2 3.09 2.2 4.61 2.2 41.5
2.4 3.68 2.4 5.49 2.4 494
2.6 4.31 2.6 6.44 2.6 58.0
2.8 5.00 2.8 7.47 2.8 67.3
3.0 5.74 3.0 8.58 3.0 77.2
3.2 6.54 3.2 9.76 3.2 87.9
3.4 7.38 3.4 11.0 3.4 99.2
3.6 8.27 3.6 12.4 3.6 111
3.8 9.22 3.8 13.8 3.8 124
N
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Typ sufitowy Typ Scienny Typ przypodtogowy
il_f;fnika (kg) Powzi;]zg;mla il;)ys:nika (kg) Pomz;:zc)hnla ilzoys:nika (kg) Powzi;z;;lnla
4.0 10.2 4.0 153 4.0 137
4.2 11.3 4.2 16.8 4.2 151
4.4 12.4 4.4 18.5 4.4 166
4.6 13.5 4.6 20.2 4.6 182
4.8 14.7 4.8 22.0 4.8 198
5.0 16.0 5.0 23.8 5.0 215
5.2 17.3 9.2 25.8 9.2 232
5.4 18.6 5.4 27.8 5.4 250
5.6 20.0 5.6 29.9 5.6 269
5.8 21.5 5.8 32.1 5.8 289
6.0 23.0 6.0 34.3 6.0 309
6.2 24.5 6.2 36.6 6.2 330
6.4 26.1 6.4 39.1 6.4 351
6.6 27.8 6.6 41.5 6.6 374
6.8 29.5 6.8 44 1 6.8 397
7.0 31.3 7.0 46.7 7.0 420
7.2 33.1 1.2 49.4 7.2 445
7.4 34.9 7.4 52.2 7.4 470
7.6 36.9 7.6 55.1 7.6 496
7.8 38.8 7.8 58.0 7.8 522
8.0 10.8 8.0 61.0 8.0 549

(2) Instalujgc jednostke zewnetrzng z pojedynczym lub podwadjnym wentylatorem, przytrzymuj za uchwyt,
a nastepnie podnies$ ja powoli (Nie dotykaj lameli skraplacza rekami ani innymi przedmiotami). Jesli
trzymasz tylko jedna strone obudowy, obudowa moze ulec deformacji, wiec prosze rowniez przytrzymac
tez podstawe urzadzenia. Podczas instalacji nalezy uzywa¢ wytacznie akcesoridw i narzedzi wymienionych
w instrukcji obstugi.

(3) Prosze korzystac z narzedzi typu zestaw manometrow i urzadzen serwisowych typu pompa prozniowa,
stacja odzysku czynnika wylgcznie przeznaczonych do czynnika chtodniczego R32; przed dotadowaniem
czynnika do instalacji utrzymywac zbiornik czynnika chtodniczego w pozycji pionowej. Po dotadowaniu
naklej etykiete informacyjng na obudowie klimatyzatora, informujaca, o calkowitej ilosci czynnika
chtodniczego w uktadzie po dotadowaniu.

(4) do montazu zastosowane maja nastepujace narzedzia: 1) waga elektroniczna; 2) wkretak;
3) miot udarowy z napedem elektrycznym; 4) wiertarka; 5) zestaw do rozttaczania i kielichowania
rur; 6) klucz dynamometryczny; 7) klucz ptaski; 8) obcinak do rur; 9) wykrywacz nieszczelnosci;
10) pompa prozniowa; 11) zestaw manometréw; 12) miernik uniwersalny; 13) klucz szesciokatny;
14) cyfrowy miernik cegowy, 15) wkretarka, 16) przyrzady do pomiaru : miara zwijana i poziomnica.
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5.1.2 Wybor miejsca instalacji

,A, OSTRZEZENIE

e rys s . i & & . . - e u .
@. Jedli jednostka zewnetrzna bedzie wystawiona na dziatanie silnego wiatru, musi by¢ bezpiecznie
ustawiona, w przeciwnym razie moze spasc.

~

(2). Zainstaluj klimatyzator w miejscu, w ktdrym nachylenie jest mniejsze niz 5°.

e

(3). Nie instaluj urzadzenia w miejscu bezposrednio nastonecznionym.

(@). Nie instaluj urzadzenia w miejscu narazonym na wyciek fatwopalnego gazu.

Wybdr miejsca instalacji jednostki wewnetrznej (Wybierz lokalizacje zgodnie z ponizszym warunkiem).

(1) Wlot i wylot powietrza jednostki wewnetrznej powinien znajdowac sie z dala od przeszkdd, aby
upewnic sie, ze strumien powietrza w jednostce moze dotrze¢ do catego pomieszczenia. Nie instaluj
urzadzenia w kuchni ani w pralniach.

(2) Zainstaluj urzadzenie w pomieszczeniu bez otwartego ognia, Zrodta ognia lub ryzyka zapalenia
czynnika.

(3) Wybierz miejsce, ktére moze wytrzymac czterokrotng mase urzadzenia bez zwiekszania hatasu
i wibracji podczas pracy.

(4) Miejsce instalacji musi by¢ réwne.

(5) Dhugosc¢ rurociggu wewnatrz budynku i dtugos¢ okablowania powinny miesci¢ sie w dopuszczalnych
granicach zasiegu opisanych w instrukcji.

(6) Wybierz miejsce, w ktérym mozna fatwo odprowadzic¢ skropliny i potgczyc¢ sie z systemem odptywu
skroplin z klimatyzatora.

(7) W przypadku stosowania $rub do podwieszenia nalezy sprawdzi¢, czy miejsce instalacji jest
wystarczajgco bezpieczne. Jesli nie jest bezpieczne, wzmocnij podtoze przed instalacja.

(8) Jednostka wewnetrzna, przewdd zasilajacy, przewody do sterownika Sciennego i przewody
komunikacyjne powinny znajdowac sie co najmniej 1 metr od telewizora i radia. Ma to zapobiec
zaktdceniom obrazu lub szumowi (nawet do odlegtosci 1 m mogg wystapi¢ zaktdcenia
elektromagnetyczne).

Wybdr miejsca instalacji jednostki zewnetrznej (Wybierz lokalizacje zgodnie z ponizszymi warunkami).

(1) Hatas i przeptyw powietrza wytwarzane przez jednostke zewnetrzng nie bedg przeszkadzac sasiadom.

(2) Wybierz bezpieczne miejsce, z dala od zwierzat i roslin. Jesli nie, prosze dodac ostony ochronne, aby
zabezpieczy¢ urzadzenie.

(3) Zainstaluj w miejscu o dobrej wentylacji. Upewnij sig, ze jednostka zewnetrzna pozostaje w dobrze
wentylowanym miejscu, bez zadnych przeszkdd, ktére mogg blokowac wlot i wylot powietrza.

33



|| NN T | o

‘ Jednostki DC Inverter serii U-match

(

(4) Miejsce instalacji powinno by¢ w stanie wytrzymac ciezar i wibracje jednostki zewnetrznej i pozwoli¢
na bezpieczne przeprowadzenie instalacji.

(5) Unikaj instalowania w miejscu z wyciekiem tatwopalnego gazu, dymu lub gazu powodujgcego korozje.

(6) Ustaw jednostke zewnetrzng w ostonieciu od silnego wiatru, poniewaz silny wiatr moze wptywac na
prace wentylatora zewnetrznego i spowodowac niedostateczng wydajnos¢ przeptywu powietrza,
wplywajac w ten sposdb na spadek wydajnosci urzadzenia.

(7) Zainstaluj jednostke zewnetrzng w miejscu dogodnym do podtgczenia do jednostki wewnetrznej.

(8) Miejsce montazu powinno by¢ z dala od obiektdw, ktdre mogg by¢ narazone na szum, ktory jest
generowany przez klimatyzator.

(9) Zainstaluj jednostke zewnetrzng w miejscu, w ktorym odptyw skroplin bedzie mozna tatwo podtaczyc.

5.1.3 Wymiary jednostek

A OSTRZEZENIE

(1). Zainstaluj jednostke wewnetrzng w miejscu, ktdre moze wytrzymac obcigzenie co najmniej
pieciokrotnej wagi urzadzenia i ktére nie bedzie przenosi¢ lub wzmacnia¢ dzwieku ani wibracji.

(2). Jesli miejsce instalacji nie jest wystarczajgco wytrzymate, jednostka wewnetrzna moze spaéé
i spowodowac obrazenia.

(3). Jesli praca jest wykonywana przy instalacji panelu jednostki wewnetrznej, istnieje ryzyko
poluzowania urzadzenia. Prosze uwazac w trakcie montazu.

\
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Wiercenie otwordw w suficie pod zawiesia i instalacja klimatyzatora muszg by¢ wykonywane
przez profesjonalistow!
Jednostka:mm
Model iy A B C D H
GUD35ZD/A-T 870 235 812 318 665
GUDS0ZD/A-T 870 235 812 318 665
GUD71ZD/A-T 1200 235 1142 318 665
GUDB85ZD/A-T 1200 235 1142 318 665
GUD100ZD/A-T 1200 235 1142 318 665
GUD125ZD/A-T 1570 235 1512 318 665
GUD140ZD/A-T 1570 235 1512 318 665
GUD160ZD/A-T 1570 235 1512 318 665
.
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(2) Jednostka zewnetrzna.

GUD35W/NhA-T, GUD50W/NhA-T, GUD71W/NhA-T, GUD85W/NhA-T.

A B
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GUD100W/NhA-T, GUD125W/NhA-T, GUD140W/NhA-T, GUD100W/NhA-X,

GUD125W/NhA-X, GUD140W/NhA-X.
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GUD160W/NhA-X
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Jednostka: mm
Wymiary
A B C D = F G
Model
GUD35W/NhA-T 818 378 596 550 348 887 302
GUD50W/NhA-T 818 378 596 550 348 887 302
GUD71W/NhA-T 892 396 698 560 364 952 340
GUD85W/NhA-T 920 427 790 610 395 1002 370
GUD100W/NhA-T 940 530 820 610 486 / 460
GUD100W/NhA-X 940 530 820 610 486 / 460
GUD125W/NhA-T 940 530 820 610 486 / 460
GUD125W/NhA-X 940 530 820 610 486 / 460
GUD140W/NhA-T 940 530 820 610 486 / 460
GUD140W/NhA-X 940 530 820 610 486 / 460
GUD160W/NhA-X 900 412 1345 572 378 / 340
.
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(

5.1.4 Schemat miejsca instalacji i lokalizacji

(1) Schemat miejsca instalaciji i lokalizacji jednostki zewnetrznej (Uwaga: aby uzyskac najlepsza
wydajnos¢ jednostki zewnetrznej, upewnij sie, ze jej przestrzen montazowa jest zgodna z ponizszymi
wymiarami montazowymi).

1) Kiedy jedna jednostka zewnetrzna ma zostac zainstalowana,

A~E
e
B — =100
A,B,C, — =300 =100 | =100
B.E — =100 =1000
AB.,CE — =300 =150 | =150 =1000
D — =1000
D,E o =1000 | =1000
B.D He<<Hp Ho>H =100 =1000
' Hs>Hp Hpo<<H =100 =1000
He<1/2 H =250 =2000 | =1000
Hs<<Hp 1:532: =250 =2000 | =1000
BD.E Hs>H Zabronione
Hp=1/2 H =100 =2000 | =1000
He>Hb 14202: =200 =2000 | =1000
Ho>1/2 H Zabronione

38
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2) Gdy dwie lub wiecej jednostek zewnetrznych ma by¢ zainstalowanych obok siebie,
e
A~E He HoH (mm)
a b c d e
AB,C — =300 | =300 | =1000
AB.,CE — =300 | =300 | =1000 =1000
D — =2000
D,E — —=2000 | =1000
HB<<HD Ho>H =300 =2000
B.D Ho<1/2 H =250 =2000
=
HB=>HD 1/2 H<Hp=<H =300 =2500
He<1/2 H =300 =2000 | =1000
HB<HD | 1/2 H<Hg<H =300 =2500 | =1000
BD.E He>H Zabronione
Ho<1/2 H =250 =2500 | =1000
HB>HD | 1/2 H<Hp=H =300 =2500 | =1000
Ho>1/2 H Zabronione
. J
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4 3) Gdy jednostki zewnetrzne sg instalowane w rzedach,

AR W f
ASSSRSSS RN

He H B(mm)

He<<1/2 H b=250

172 H<Hs=<H b=300
Hs>H Zabronione

(1) Gdy jednostki zewnetrzne s3 zainstalowane jedna nad druga.

\
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7

(2) Schemat miejsca montazu i miejsca na jednostke wewnetrzng (Uwaga: dla uzyskania najlepszej
wydajnosci jednostki wewnetrznej, upewnij sig, ze jego przestrzen montazowa jest zgodna
z nastepujacymi wymiarami dla instalacji).

1) Zainstaluj urzadzenie w miejscu, w ktdrym jest wystarczajgco stabilne, aby wytrzymac ciezar
jednostki.
2) Wlot i wylot powietrza urzadzenia nigdy nie powinien by¢ zatkany, aby przeptyw powietrza mogt
dotrze¢ do kazdego zakatka pomieszczenia.

3) Pozostaw przestrzen serwisowg wokot urzadzenia zgodnie z wymaganiami na rysunkach ponizej.

a) montaz jako jednostka przypodtogowa wymiar [mm]

!

>1500

>300 >300

>1000

1
b) montaz jako jednostka poqsuﬁtowa wymiar [mm]
>150

>300|F T f T 13§00 >300 >1500
il 1 u

>2300

(4) Zainstaluj urzadzenie, w miejscu ktdrym rura odptywu skroplin moze by¢ tatwo zainstalowana.
(5) Minimalna przestrzen od jednostki do sufitu powinna by¢ utrzymywana w jak najwiekszym
mozliwym stopniu, tak aby zapewni¢ wygodniejszg obstuge serwisowa.
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5.2 Instalacja urzadzenia
5.2.1 Instalacja jednostki wewnetrznej
5.2.1.1 Przygotowanie do instalacji jednostki wewnetrznej
(1) Zwolnij wieszaki z lewej i prawej strony kratki i odkre¢ Sruby.
(2) Zdemontuj mocowanie $rub z lewej i prawej plyty bocznej.
(3) Przesun lewg i prawa strone ptyty bocznej w kierunku strzatki.
5.2.1.2 Montaz jednostki wewnetrznej
(1) Okresl potozenie zawiesia poprzez uzycie szablonu papieru, a nastepnie usun szablon papieru.
s
~
\
kotwa montazowa
N
(2) Kotwe nalezy wprowadzi¢ w wykonany otwor uderzeniem miotka. Dokreci¢ za pomoca klucza
dynamometrycznego. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby po rozprezeniu kotwy podktadka pod nakretke
byla silnie docisnieta do mocowanego elementu.
(3) Zdemontuj prawy i lewy boczny panel.
(4) Umies¢ Ssruby zawieszenia do odpowiednich wieszakow jednostki wewnetrznej i dokre¢ sruby
mocowania, aby zapobiec przesuwaniu sie urzadzenia.
(5) Wyreguluj wysokos$¢ urzadzenia, aby rura odplywu skroplin lekko pochylita sie w dét, tak aby
aby odptyw skroplin z klimatyzatora stat sie bardziej ptynny.
Typ przypodiogowy
sciana
e
\\\-
on papierowy
4
lewy panel boczny
prawy panel boczny
.
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Typ podsufitowy

sufit
I A ST LSS IS TS SIS SIS
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{ /" zawieszenia \
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—_/.' \ / \
7

nakretka "-,)

!
/

-~
ELEnnnnn

e ——
e

podkiadka
sprezynowa "

.. -
~———

wieszak
nakretka \
\ u

lewy panel boczny

b

(6) Zamontuj ponownie prawy i lewy boczny panel.

5.2.1.2 Wypoziomowanie jednostki wewnetrznej

Sprawdzenie za pomocg poziomnicy nalezy wykonac¢ po zainstalowaniu jednostki wewnetrznej, aby
urzadzenie byto umieszczone w pozycji poziomej, jak pokazano nizej.

poziomnica

5.2.2 Montaz jednostki zewnetrznej

(1) Jesli jednostka zewnetrzna jest zainstalowana na twardym podtozu, takim jak beton, uzyj $rub M10
i nakretek, aby zabezpieczy¢ urzadzenie i upewnij sie, ze urzadzenie stoi prosto i w poziomie.

(2) Nie instaluj urzadzenia na szczycie budynku.
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(3) Jesli urzadzenie wibruje i powoduje hatas, nalezy doda¢ gumowy amortyzator miedzy jednostka k

zewnetrzng a podstawg montazowa.

(4) Gdy jednostka zewnetrzna znajduje sie w trybie grzania lub odszraniania, musi odprowadzi¢ wode.
Podczas instalowania rury spustowej nalezy podigczyc dotgczong ztgczke odptywu skroplin do otworu
odptywowego w dolnej czesci obudowy jednostki zewnetrznej. Nastepnie podigcz rure odptywu
skroplin do krééca spustowego (w przypadku zastosowania kroéca spustowego jednostka zewnetrzna
powinna znajdowac sie co najmniej 10 cm od wiasciwego podtoza instalacyjnego).

Zobacz ponizsze rysunki.

Spéd urzadzenia kréciec spustowy

Obudowa

%7 Ziaczka odptywu

Otwor do mocowania rury spustowej skroplin

5.2.3 Montaz rur chtodniczych, przytgczeniowych.
5.2.3.1 Uwaga dotyczaca instalacji i wymagania dotyczace rury przytaczeniowej

(1. Jednostka wewnetrzna posiada specjalne ztacza przytaczeniowe rur, ktdrych nie mozna
rozmontowac. Metoda instalacji jest taka sama jak w przypadku zwyktych potaczen.
Poniewaz potgczenia nie mogg zostac usuniete, jesli potaczenie nie jest dobre i powoduje
wyciek, potaczenia muszg zosta¢ ponownie wycinane i lutowane w celu wymiany.

). Odkrecana nakretka zabezpieczajaca musi by¢ podigczona do jednostki wewnetrznej.

B

RUFD ]ednostkl Odkre¢ nakretke RUra Prayiaczeniowa Nakretka stozkowa przytacza

jednostek wewngtrznej do zaworu jednostki zewnetrznej
wewnetrznej zabezpieczajacy | zewnetrznej

Klucz do nakretek _’p ﬁi— Klucz dynamometryczny

Metoda instalacji:

Najpierw podtacz rury przytgczeniowe do jednostki wewnetrznej, a nastepnie do jednostki

zewnetrznej. Podczas zaginania rury przytaczeniowej nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢ powierzchni rury.
Nie nalezy nadmiernie dokreca¢ nakretki, w przeciwnym razie moze pekng¢ i dojdzie do wycieku.

Poza tym zewnetrzna powierzchnia rury przytaczeniowej powinna by¢ zabezpieczona warstwg izolacji

i tasma PVC ochronna, aby chronic jg przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas instalacji i konserwaciji.

J
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- Specyfikacja rur chtodniczych

Pozycja Srednica rur Maks. rdznica
chtodniczych (cal) ., | wysokosci
Max. dtugosc | pomiedzy
Rura Rura rur (m) jednostkami
- U-match wewn.
Model SISOV, | DAE0NS i zewn. (m)
GUD35ZD/AT
GUD35W/NhA-T ” 3/8 30 15
GUD50ZD/A-T 7 ™ o
GUD50W/NhA-T
GUD71ZD/A-T
GUD71W/NhA-T 20 25
GUDB5ZD/A-T
GUDS5W/NhA-T >0 25
GUD100ZD/AT
GUD100W/NhA-T 65 30
GUD100W/NhA-X
GUD125ZD/AT 3/8 5/8
GUD125W/NhA-T 75 30
GUD125W/NhA-X
GUD140ZD/AT
GUD140W/NhA-T 75 30
GUD140W/NhA-X
GUD160ZD/AT
GUD160W/NhA-X 75 30

Wymagania dotyczgce dodawania putapek olejowych jest nastepujace:

(1) Jednostka zewnetrzna znajduje sie ponizej jednostki wewnetrzne;j.
Nie ma potrzeby dodawania putapek olejowych w najnizszym lub najwyzszym punkcie pionowej rury,
jak pokazano ponizej:

Rury chtodnicze powinny by¢ izolowane odpowiednim wodoodpornym materiatem izolacyjnym.
Grubosc¢ Scianki rury wynosi 0,8-1,0 mm, a Scianka rury jest w stanie wytrzymac cisnienie

6,0 MPa. Dtugie odcinki rur potaczeniowych, chtodniczych prowadza w efekcie do zmniejszenia efektu
chtodzenia i ogrzewania.
Gdy rdznica wysokosci miedzy jednostkg wewnetrzng a zewnetrzng jest wieksza niz 10 metrow,
powinna by¢ wykonana putapka olejowa, co kazde 6 metréw wysokosci w pionie.
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najwyzszy punkt instalacji

I Jednostka wewnetrzna
Rura gazowa

—_

Putapka olejowa L

Instaluj putapke olejowa, co kazde
6 metrow wysokosci w pionie

——

Jedn. zewnetrzna —- 1 najnizszy punkt instalacji

(2) Jednostka zewnetrzna znajduje sie nad jednostka wewnetrzna.
Konieczne jest dodanie putapki olejowej i tukéw w najnizszym i najwyzszym punkcie pionowej rury,
jak pokazano ponizej:

Jedn. zewngtrzna E

najwyzszy punkt instalacji
tuk ( dodatkowo wspomaga przeptyw
oleju do sprezarki)

f

— Rura gazowa

|J{ Putapka olejowa
_—
Instaluj putapke olejowa, co kazde

I
I
6 metrow wysokosci w pionie :
I
I

T %

najnizszy punkt instalacji
tuk ( dodatkowo wspomaga przeptyw
oleju do sprezarki) L/

1171 Jednostka wewnetrzna

Wymiary dla wykonania putapki olejowej sg nastepujace:
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A
e I B(mm) C(mm)

12 1/2 =26 =150
P16 5/8 =33 <150

5.2.3.1 Kielichowanie rur

A : Ciecie rury chtodniczej

e Sprawdz dtugosc rur wedtug odlegtosci od jednostki wewnetrznej oraz zewnetrznej.

o Utnij wymagana dtugos¢ rury obcinakiem do rur.

B: Usun zadziory

e Usun zadziory z pomocg narzedzia do usuwania zadziordw i zapobiegnij przedostawaniu sie ich do
srodka rury, trzymajgc rure w kierunku pionowym otwartym koficem w dot.

C: Natéz odpowiednig izolacje termiczng na rure chtodniczg

D: Natdz nakretke szesciokatng na rure

¢ Odkrec nakretke szesciokatng z potaczeniowej rury jednostki wewnetrznej oraz z zaworu jednostki

zewnetrznej; zatdz nakretke na rure.

E: Wykonaj kielichowanie

¢ Uzyj do tego celu kielichownicy do rur miedzianych, chtodniczych.

F: Kontrola

e Sprawdz jakos$¢ wykonania kielicha. Jezeli jest tam jakas$ skaza, wykonaj kielichowanie ponownie

zgodnie z etapami podanymi powyzej.

90°+1°

d1
d2

5.2.3.2 Giecie rur

(1) Gdy utozenie rur jest ksztattowane recznie, uwazaj, aby ich nie pozaginac.

>
Wyprostuj rure, rozwijajac jg

</ Prawidtowo X Zle

(2) Nie zginaj rur pod katem wiekszym niz 90°.

(3) Gdy rury sg wielokrotnie zginane lub rozciggane, materiat twardnieje, utrudniajac ich zginanie lub
rozcigganie. Nie zginaj ani nie rozciggaj rur wiecej niz trzy razy.

(4) Podczas zginania rury nie zginaj jej z izolacja.
Rura zostanie wtedy prawdopodobnie, zagieta rura
lub ztamana. W takim przypadku przetnij ) )
izolacje termiczng za pomocg ostrego nozyka, izolacja rury
jak pokazano na rysunku obok i wygnij ja po nozyk
odstonieciu rury. Po wygieciu rury, jak
potrzebowates, nalezy umiesci¢ izolacje linia cigcia
termiczng z powrotem na rurze i zabezpieczy¢
jq tasma.
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(

5.2.3.4 Rury pofgczeniowe do jednostki wewnetrznej i zewnetrznej

A UWAGA

(1). Podtacz rure przytgczeniowa do urzadzenia. Postepuj zgodnie z instrukcjami podanymi na
ponizszych rysunkach. Uzyj klucza do nakretek i klucza dynamometrycznego.

®

recznie 3-4 obroty, a nastepnie dokre¢ kluczem.

Podczas podtaczania, posmaruj wewnatrz i na zewnatrz nakretki olejem chtodniczym, dokrec

Sprawdz w tabeli na dole strony, czy kluczem dynamometrycznym zostaty dobrze dokrecone
(zbyt mocny docisk mdgtby uszkodzi¢ nakretke i doprowadzi¢ do wycieku).

® ©

Sprawdz rury potgczeniowe, pod katem ewentualnych wyciekow, a nastepnie zatoz izolacje

termiczng, jak pokazano na rysunku na miejsce potgczen na rurze gazowej i cieczowej.

termicznej na obu rurach.

Zastosuj izolacje termiczng wokot potgczenia rury gazowej i cieczowej oraz ostone izolacji

(6). Pamietaj, aby podtaczyC rure gazowa po podtgczeniu rury cieczowe;j.
Izolacja
_ ostona izolacji termicznej
( dla rury cieczowej)
—___ ostona izolacji termicznej
< ( dla rury gazowej)
Rura gazowa
Rura cieczowa
posmarowanie olejem przed dokreceniem klucz dynamometryczny
rura miedziana ( aby zmniejszyc¢ tarcie miedzy nakretka) :

posmarowanie olejem przed dokreceniem

&
\ nakretka

nakigtka ( poprawia szczelno$¢ potaczen)
Srednica rury miedzianej Moment obrotowy
1/4" 15-30 (N'm)
3/8" 35-40 (N'm)
5/8" 60-65 (N'm)
1/2" 45-50 (N'm)
3/4" 70-75 (N-m)
7/8" 80-85 (N'm)
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Dokre¢ nakretke kielichowg rury przytaczeniowej na przytgczu zawora jednostki zewnetrznej.
Metoda dokrecania jest taka sama jak przy jednostce wewnetrznej.

Rura gazowa

Rura cieczowa

zawor odcinajacy zawor odcinajacy
Z zaworem Serwisowym

5.2.3.5 Izolacja cieplna na ztgczach rurowych jednostki ( tylko jednostka wewnetrzna).

Owin i zaklej izolacjq cieplng z akcesoridw (wigkszg i mniejszg srednice) rury chtodnicze w miejscu,
w ktorym gczg sie przy jednostce wewnetrznej.

Szczegot A
izolacja cieplna
| (wieksza Srednica)

|
o " na rurze
wylot z przodu =

Szczegot A

Uszczelnij starannie te czes¢
materiatem termoizolacyjnym takze

PR

izolacja cieplna ‘ m—t—— ’ 77777 Z Z
(mniejsza érednica) 2L (T ' Q/ @/‘1
na rurze =4 | ) L :
I | : /
. | AT ,
| se e N
| ) Brak S0 RSN
| i A ks

Rura cieczowa Rura gazowa

5.2.3.6 Uszczelnienie otworu montazowego obudowy, po wytamaniu zaslepki

Jesli chodzi 0 model urzadzenia z zabudowanymi zaworami, podczas procesu instalowania rury tgczacej,
gdy rura taczaca przechodzi przez otwér montazowy (powstaty poprzez wytamanie odpowiedniej zaslepki),
nalezy wykona¢ uszczelnienie za pomocg izolacji w wykonanym otworze jednostki zewnetrznej, aby
zapobiec dostaniu sie do srodka obudowy matych zwierzat . Zobacz nastepujace rysunki.
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(

Uwaga: dotyczy tylko urzadzerh GUD100W/NhA-T, GUD125W/NhA-T, GUD140W/NhA-T,
GUD100W/NhA-X, GUD125W/NhA-X, GUD140W/NhA-X, GUD160W/NhA-X.

5.2.4 Podigczenie do pompy prdzniowej i wykrywanie nieszczelnosci

5.2.4.1 Pompowanie prézniowe

A UWAGA
r 3

Upewnij sie, ze pompa prézniowa jest oddalona od zrédta ognia i jest w przestrzeni dobrze
wentylowanej.

(1) Zdejmij zaslepki z zaworu cieczowego, gazowego, a takze portu serwisowego jedn. zewnetrznej.

(2) Podtgcz waz serwisowy zestawu manometrow do manometru niskiego cisnienia z jednej
strony i do portu serwisowego jedn. zewnetrznej przy zaworze gazowym ( zaworek Schredera).

(3) Podtagcz drugi waz serwisowy pod przytacze pompy prézniowej zestawu manometrow i do pompy
prézniowej.

4) Otworz catkowicie pokretto Lo przy zestawie manometrow po stronie niskocisnieniowej. Wiacz
pompe prézniowg, aby rozpoczac usuwanie powietrza i wilgoci z instalacji. W tym czasie zawor
po stronie wysokiego ciénienia zespotu manometrow powinien by¢ zamkniety, w przeciwnym razie
uzyskiwanie prozni zakonczy sie niepowodzeniem. Pompa prdzniowa powinna by¢ wyposazona
w zawor zwrotny.

(5) Usuwaj powietrze i wilgoc z instalacji chtodniczej przez minimalny czas podany w tabeli ponizej.
Czas ten generalnie zalezy od wydajnosci chtodniczej jednostki.

Model Czas (min)
GUD35W/NhA-T 15
GUDS0W/NhA-T 20
GUD71W/NhA-T, GUD85W/NhA-T, GUD100W/NhA-T, 30
GUD100W/NhA-X
GUD125W/NhA-T, GUD140W/NhA-T, 45

GUD125W/NhA-X,GUD140W/NhA-X,GUD160W/NhA-X

Uwaga:
Upewnij sie, ze wskazanie na manometrze utrzymuje sie w tym czasie na poziomie
-1.0 MPa (-75cm Hg). Jesli tak nie jest, oznacza to, ze gdzies$ jest wyciek.

(6) Zamknij pokretto Lo przy manometrze, a nastepnie zatrzymaj dziatanie pompy prozniowe;.
(7) Odczekaj 10 minut, aby sprawdzi¢, czy ci$nienie w uktadzie pozostato niezmienione. W tym
czasie spadek wskazan manometru po stronie niskiego cisnienia nie moze by¢ wiekszy
niz 0,005 MPa (0,38 cmHg).

(8) Lekko otwdrz zawor cieczy przy jednostce zewnetrznej za pomocg klucza imbusowego i pozwdl,

aby czynnik chtodniczy powoli dostat sie do rury przytgczeniowej miedzy jednostkami wewnetrzng

i zewnetrzng w celu zrdwnowazenia cisnienia wewnatrz i na zewnatrz rury, aby powietrze nie
przedostato sie do rury przytgczeniowej podczas demontazu weza serwisowego.

J
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Zwrd¢ uwage, ze otworzy¢ catkowicie trzpienie zaworow przy jednostce zewnetrznej po stronie
gazowej i cieczowej za pomocy klucza imbusowego mozna dopiero po odtgczeniu zestawu manometrow.

(9) Odtacz waz serwisowy zestawu manometru od portu serwisowego jednostki zewnetrznej.
(10) Zakrec zaslepki na trzpieniach zawordw odcinajgcych cieczowego i gazowego.

* wilgo¢ wewnatrz rur nie moze przekracza¢ 200 ppm.

zawdr cieczowy

N

) manometr
niskiego
% -1.0 MPa (-75cm Hg) SRR ciénienia

port serwisowy zadlepki zaworéw

zaslepka portu
serwisowego )|

TT—

zamkniecie

pompa prézniowa

otwarcie

A Uwaga: W przypadku urzadzen wiekszej wydajnosci chtodniczej istniejg dwa porty
serwisowe dla zaworu cieczowego i zaworu gazowego. Podczas uzyskiwania prozni
w ukigdzie chtodniczym, mozesz podtaczy¢ dwa weze zespotu manometréw Lo i Ly
do portow serwisowych, aby przyspieszy¢ proces uzyskiwania prézni.

5.2.4.2 Metody wykrywania wyciekow

Nastepujgce metody wykrywania wyciekéw uznaje sie za dopuszczalne w przypadku systemoéw
zawierajacych tatwopalne czynniki chtodnicze:

Do wykrywania tatwopalnych czynnikéw chtodniczych nalezy uzywac elektronicznych wykrywaczy
nieszczelnosci, ale czutos¢ moze by¢ niewystarczajgca lub moze wymagac okresowe] kalibracji
(sprzet do wykrywania nalezy skalibrowa¢ w miejscu wolnym od czynnika chtodniczego).

Upewnij sie, ze wykrywacz nie jest potencjalnym zrédiem zaptonu i jest odpowiedni dla uzywanego
czynnika chtodniczego. Urzadzenia do wykrywania wyciekéw nalezy ustawi¢ w procentach LFL
czynnika chtodniczego i nalezy je skalibrowac do zastosowanego czynnika chtodniczego

i potwierdzi¢ odpowiedni procent gazu (maksymalnie 25%).

Ptyny do wykrywania wyciekdw nadaja sie do stosowania z wiekszoscig czynnikdw chtodniczych,
ale nalezy unikac stosowania detergentéw zawierajgcych chlor, poniewaz chlor moze reagowac

z czynnikiem chtodniczym i powodowa¢ korozje rur miedzianych.

Jedli podejrzewa sie przeciek, wszystkie otwarte zrodta ptomienia w pomieszczeniu muszg zostac
usuniete / zgaszone.
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4 W przypadku stwierdzenia wycieku czynnika chtodniczego na rurociggu ktéry wymaga lutowania, caty
czynnik chtodniczy powinien zostac odzyskany z uktadu lub odizolowany (za pomocg zawordw
odcinajgcych, jesli sa w instalacji) czesci systemu zdala od zrédta wycieku. Beztlenowym azotem (OFN)
powinna zosta¢ przedmuchana instalacja przed lutowaniem jak i caty proces lutowania powinien
odbywac sie w ostonie azotu.

5.2.5 Dodawanie czynnika chtodniczego

A UWAGA
Przed i podczas pracy nalezy uzy¢ odpowiedniego detektora wycieku czynnika chtodniczego,
aby monitorowac¢ obszar roboczy i upewnic sie, ze technicy moga by¢ $wiadomi potencjalnego
lub rzeczywistego wycieku tatwopalnego gazu. Upewnij sie, ze urzadzenie wykrywajgce wyciek
ma zastosowanie do tatwopalnego czynnika chtodniczego. Na przyktad powinien by¢ nieiskrzacy,
catkowicie szczelny i bezpieczny.

W ponizszej tabeli podano ilos¢ dodatkowego czynnika chtodniczego.

Pozycja Standardowa | Diugos¢ instalacji Uzupetnienie ilosci
dtugos¢ nie wymagajaca czynnika chtodniczego dla
Model instalacii uzupetnienia czynnika| dodatkowej dtugosci rur
GUD35W/NhA-T 166
GUD50W/NhA-T g
GUD71W/NhA-T
GUD85W/NhA-T
5.0m =7.0m
GUD100W/NhA-T
GUD100W/NhA-X
GUD125W/NhA-T 40 g/m
GUD125W/NhA-X
GUD140W/NhA-T
GUD140W/NhA-X 7.5m < 9.5m
GUD160W/NhA-X

Uwaga. Fabryczne napetnienie czynnikiem chtodniczym jest podane w tabeli dla standardowej dtugosci instalacji chtodniczej.

Kiedy dtugos¢ rur ( rura cieczowa) jest dtuzsza niz 7m (9.5m), zalecane jest uzupetnienie czynnika chtodniczego w instalacji

w/g powyzszej tabeli.

5.2.6 Instalacja rur odptywu skroplin

5.2.6.1 instalacja skroplin dla jednostki wewnetrznej

(1) Instalacja skroplin powinna by¢ prowadzona jak najkrotsza trasg i nachylona w dét z nachyleniem
co najmniej 1/100, aby powietrze nie zostawato uwiezione wewnatrz rury.

(2) Zachowaj rozmiar rury rowny lub wigkszy od rozmiaru rury tgczacej z jednostka.

(3) Zainstaluj przewody skroplin zgodnie z ponizszg ilustracjg i zabezpiecz przed kondensacjg na
powierzchni rur. Nieprawidtowo wykonane orurowanie moze prowadzi¢ do przeciekow i ewentualnie
do zamoczenia mebli i innego wyposazenia w pomieszczeniu.

N

_\
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- N

waz skroplin
Przedtuzenie rurki jednostki
odptywu skroplin -~ Y~ e ------- 7//-1‘,_1,--- wewnetrznej

(dostepne w sprzedazy) J a0 (oA \\\\\\\ \
A TAS

Izolacja rurki
skroplin (dostepne
W sprzedazy)

Tasma izolacyjna
(akcesoria)

5.2.6.2 Podfaczenie weza spustowego skroplin

1. Waz spustowy skroplin musi by¢ utozony
ze spadkiem w doét.

2. W instalacji skroplin nie mozna stosowac
Zaworow.

3. Nie pozwol, aby koniec weza skroplin
dotykat lub byt zanurzony w wodzie.

Aby ustali¢ utozenie weza spustowego skroplin, nalezy

wykona¢ nastepujace czynnosci:
(1) Wsun rure spustowg skroplin do wylotu skroplin
Z urzadzenia, a nastepnie mocno dokrec zacisk - —+—— Taca ociekowa
—

i owin potgczenie z pomoca tasmy izolacyjnej.
(2) Podtacz przedtuzenie rurki odptywu skroplin do

weza skroplin, a nastepnie dokre¢ zacisk i owin

potaczenie za pomoca tasmy izolacyjne;j. —— Waz skroplin

Ztaczka weza
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®
AN

Podczas montazu odlegtoé¢ od elastycznej rurki | Zaizoluj metalowy zacisk rury i waz skroplin za
skroplin do uszczelki wynosi A [mm] po dokreceniu | Pomocg maty izolacyjnej.

$ruby. Nie wolno stosowac kleju do PCV lub innego | 1. Metalowy zacisk (akcesoria)

podobnego do potaczenia dwdch kofcéw rury 2. Waz skroplin (akcesoria)

skroplin. 3. Mata izolacji termicznej (akcesoria)

1. Metalowy zacisk (akcesoria)

2. Mata izolacji termicznej (akcesoria)

(3) Gdy waz spustowy skroplin wymaga przedtuzenia, zakup ogdlnie dostepny w sprzedazy waz
przeznaczony do instalacji skroplin, stosowany w klimatyzacji. Nie stosuj zwyktych wezy
ogrodowych jako przedtuzenie.

(4) Po podtaczeniu przedituzenia weza spustowego, zaklej szczeliny przy izolacji cieplnej rury.

(5) Podiacz waz spustowy do lokalnej rury spustowej lub instalacji kanalizacji. Jesli wymaga tego
sytuacja zastosuj syfon, aby zablokowac¢ przedostawanie sie zapachdw z kanalizacji. Spadek
odptywu powinien by¢ zachowany na catej dtugosci instalacji rurowej skroplin.

Uwaga: Waz spustowy nalezy umiesci¢ w jeden z dwdch sposobdéw pokazanych na ponizszym
schemacie, w kierunku ukosnym w dét.

L~

— Waz skroplin
/

1.Podtaczenie z prawej strony 2.Podfaczenie z prawej strony
od dotu " ®
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—

5.2.6.3 Zasady mocowania rur chtodniczych i skroplin na zewnatrz
(1) W przypadku, gdy jednostka zewnetrzna jest zamontowana nizej niz wewnetrzna:

1. Rura odprowadzenia skroplin powinna mie¢
zakonczenie na zewnatrz co najmniej 50 mm uszczelnienie
ponad poziomem swobodnego odptywu wody.
Nie nalezy wktadac koncowki rury do wody.
Rura powinna by¢ zamocowana do Sciany za
pomocg uchwytow.

2. Owing¢ tasma rury od dotu do gory na catej
dtugosci.

3. Wszystkie rury owiniete tasma razem powinny
by¢ zamocowane obejmami do Sciany.

i’

Wl dddaaadsadddlvg

X [ A

i/ B rura
¥4 H skroplin

(2) W przypadku, gdy jednostka zewnetrzna jest zamontowana wyzej niz wewnetrzna:

1. Owin tasma rury na catej dtugosci.

2. Wszystkie rury owiniete tasma razem
zabezpieczy¢ wykonaniem odpowiedniego
wygiecia rur przed przejsciem przez $ciane,
aby unikna¢ sptywania wody po rurach do
wewnatrz pomieszczenia.

3. Zamocowac wszystkie rury uchwytami
do $ciany.

wygiecie

gy g1
el TS
ity
iy |

“.

o,

\%\Uszczelnienie

——
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5.2.6.4 Sprawdzenie odptywu skroplin

(1) Po zakonczeniu prac instalacyjnych sprawdz, czy odptyw skroplin jest prawidiowy.
(2) Jak pokazano na rysunku, wlej okoto 0.51 wody do tacy skroplin z prawej strony i sprawdz,
czy woda sptywa swobodnie, bez zaktocen z weza spustowego.

Typ podsufitowy

Typ przypodiogowy

- ——

) = S —— .;u :
.\: 22223, f_jju?’e?&? ;

5.3 Instalacja elektryczna

5.3.1 Wymagania i uwagi dotyczace instalacji elektrycznej

& OSTRZEZENIE

Instalacja elektryczna klimatyzatora powinna spetnia¢ nastepujace warunki i wymagania:
(1) Instalacja elektryczna musi by¢ wykonana przez profesjonalistéw zgodnie z lokalnymi przepisami

i regulacjami oraz instrukcjami zawartymi w tym podreczniku. W wydzielonym obwodzie elektrycznym

klimatyzator powinien by¢ zabezpieczony przez wytgcznik nadmiarowoprgdowy oraz wytgcznik

réznicowoprgdowy. Urzadzenia te majg za zadanie wytaczenie obwodu (rozwarcie swoich stykdw)

w przypadku uszkodzenia obwodu lub urzgdzenia. Dziatajg one jednak w innych zakresach pradéw
doziemnych. Wytgcznik nadmiarowopradowy reaguje na prady rzedu kilkudziesieciu amperdéw jest wiec
skuteczny w przypadku metalicznych zwar¢ obwodu zasilania, nie pozwalajac na wystgpienie

niebezpiecznego napiecia oraz chronigc obwod przed przecigzeniem.

W przypadku wystapienia niemetalicznego przebicia do obudowy (np. zwarcie przez rezystancje
zweglonej izolacji), moze zaistnie¢ sytuacja, ze wytgcznik nadmiarowopragdowy nie zadziata (zbyt maty
prad zwarciowy), co moze prowadzi¢ do wystgpienia niebezpiecznego napiecia na obudowie.

4 N
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N

W takich przypadkach wytgczenie obwodu powinien spowodowaé wytacznik réznicowopradowy, ktory
jest czuty na prady rzedu dziesigtek mA. Zabezpieczenia przecigzeniowe powinny byc¢ tak dobrane, aby
wytaczenie zasilania (przerwanie przeptywu pradu przecigzeniowego) nastapito zanim wystapi
niebezpieczenstwo uszkodzenia izolacji, potaczen, zaciskéw lub otoczenia na skutek nadmiernego
wzrostu temperatury.

(2) Klimatyzator powinien by¢ prawidtowo uziemiony. Nieprawidtowe uziemienie moze spowodowac
porazenie pragdem.

(3) Nie stosowac przewoddw elektrycznych nie posiadajgcych odpowiednich atestéw i norm.

(4) Upewnij sie, ze zasilanie elektryczne jest zgodne z wymogami podanymi na tabliczce znamionowej
klimatyzatora. Niestabilne zasilanie lub nieprawidtowe podtgczenie zasilania moze spowodowac
nieprawidtowe dziatanie lub awarie urzadzenia. Nalezy zastosowac tylko przewdd o wiasciwie dobranym
przekroju i odpowiedniej izolacji przed rozpoczeciem uzytkowania klimatyzatora.

(5) Prawidtowo podtacz przewod fazowy, neutralny i uziemienia do gniazda zasilania.
(6) Nie podtagczaj zasilania elektrycznego przed zakonczeniem instalacji.

(7) Jesli przewdd zasilajacy jest uszkodzony, musi zosta¢ wymieniony przez autoryzowany serwis lub
wykwalifikowanego elektryka w celu unikniecia zagrozenia.

(8) Zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa, nalezy wykonac osobny obwdd zasilania dla
klimatyzatora i zastosowac rozitgcznik izolacyjny w obwodzie.

(9) Nalezy zastosowac roztacznik izolacyjny w obwodzie. Jego brak moze spowodowac awarie urzadzenia.

(10) Klimatyzator jest w pierwszej klasie urzadzen elektrycznych. Musi by¢ prawidtowo uziemiony poprzez
potaczenie metalowych czesci przewodzacych urzadzenia z uziomem o rezystancji uziemienia
skoordynowanej i charakterystyka zabezpieczenia zwarciowego w celu zapewnienia ochrony
przeciwporazeniowej. Prosimy upewnic sie, ze jest zawsze uziemione skutecznie, gdyz moze to

spowodowac porazenie pragdem.

(11) Przewdd zétto-zielony zasilania klimatyzatora jest przewodem uziemienia i nie moze by¢
wykorzystywany do innych celow.

(12) Rezystancja uziemienia powinna by¢ zgodna z krajowymi elektrycznymi przepisami dotyczacymi
zasad bezpieczenstwa.

(13) Jesli dtugos¢ przewodu zasilania sieciowego jest niewystarczajgca prosimy, aby skontaktowac sie
ze sprzedawca w celu zakupu nowego. Nalezy unika¢ przedtuzania przewodu samodzielnie.

(14) Jesli musisz przenies$¢ klimatyzator w inne miejsce, moze to zrobi¢ wytgcznie osoba wykwalifikowana.
W przeciwnym razie moze to spowodowac obrazenia ciata lub uszkodzenia.

(15) Temperatura obiegu chtodniczego bedzie wysoka, nalezy utozy¢ kabel zasilania i komunikacji
w pewnej odlegtosci od rury chtodniczej, miedziane;j.

(16) Urzadzenie powinno by¢ zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczacymi instaladji
elektrycznych.

(17) Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami NEC i CEC wytgcznie przez uprawnionych
pracownikéw.

~N

57

[T (TN ||



|| NN T | o

‘ Jednostki DC Inverter serii U-match

(

5.3.2 Parametry instalacji elektryczne;j.

5.3.2.1 Specyfikacja przewodow zasilania i wielko$¢ wytgcznika instalacyjnego

. Wielkos¢ o z

Model | Zasiarie clekycme |pgie ool vRcka |
V/f/hz A A mm?2

vﬂgev';fttr';f‘ 3 220-240V/1f/50Hz 3.15 6 1.0

Wielkos¢ - e

Model Zasilanie elektryczne in‘gglaacczy/?;k:go m'gnv:gm g;ﬁ :r:(i);
V/f/hz A mm?2
GUD35W/NhA-T 16 1.9
GUDSOW/NhA-T 16 1.9
GUD71W/NhA-T 20 239
GUDS8SW/NhA-T 220-240V/1f/50Hz 25 2.5
GUD100W/NhA-T 32 4.0
GUD125W/NhA-T 32 4.0
GUD140W/NhA-T 40 6.0
GUD100W/NhA-X 20 2.5
GUD125W/NhA-X 380-415V/37/50Hz 20 25
GUD140W/NhA-X 20 2.9
GUD160W/NhA-X 25 4.0

(1. Bezpiecznik znajduije sie na ptycie gtdwnej urzadzenia.

(2). Nalezy zainstalowac automatyczny wytgcznik instalacyjny (wytacznik nadmiarowo-pradowy) na
kazdym obwodzie zasilania w poblizu urzadzen (jednostki wewnetrznej i zewnetrzne) z co najmniej
3mm zestykiem kontaktowym. Urzadzenia podtgczone do instalacji elektrycznej muszg miec
mozliwos$¢ przerwania ciggtosci obwodu, gdy prad ptyngcy w tym obwodzie przekroczy wartos$¢
bezpieczna dla tego obwodu, a takze musi by¢ zapewnione bezpieczne odtagczenie zasilania
w przypadku serwisowania urzadzen.

(3. Wylaczniki instalacyjne i specyfikacje kabli zasilajgcych wymienione w powyzszej tabeli sg
okreslane na podstawie maksymalnego poboru mocy przez urzadzenia.

(@). Specyfikacje kabli zasilajgcych wymienionych w powyzszej tabeli maja zastosowanie w warunkach
pracy, w ktorych temperatura otoczenia wynosi 40 °C i zastosowany jest wielordzeniowy przewdd
miedziany [np. przewdd instalacyjny YDY, o zytach miedzianych jednodrutowych (D) w izolacji
z polwinitowej (Y) i w powtoce polwinitowej (Y) z zytg ochronng zielono-z6ita (z0)], temperatura
pracy do +70°C (wg normy PN-EN 60228).

J
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(5). Specyfikacje wytgcznika sg oparte na warunkach pracy, w ktorych temperatura pracy wynosi 40 °C.
Jesli warunki pracy ulegng zmianie, nalezy dostosowac specyfikacje zgodnie z normami krajowymi.

(6). Do kabli komunikacyjnych pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi nalezy zastosowac
2 sztuki kabli 2-zytowych, o przekroju 0,75mm2. Maksymalna dtugos¢ przewodéw to 100m. Wybierz
odpowiednig dtugos¢ zgodnie z lokalnymi warunkami. Kable komunikacyjne nie mogg by¢ skrecone

razem. Aby zachowac¢ zgodnos$¢ z normg EN 55014, konieczne jest uzycie 8 metréw przewodu typu
typu drut.

(7). Zastosuj 2 szt. kabli 2-zytowych 0,75mm2 jako przewodéw komunikacyjnych miedzy sterowaniem
przewodowym a jednostka wewnetrzng. Maksymalna dtugosc to 30m. Wybierz odpowiednig dtugosc
zgodnie z lokalnymi warunkami. Kable komunikacyjne nie mogg byc¢ skrecone razem. Aby zachowac
zgodnos¢ z normg EN 55014, konieczne jest uzycie przewodu typu drut o dtugosci 7,5 metra.

). Srednica przewodu komunikacyjnego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 mmz2. Zaleca sie stosowanie
przewodow ekranowanych 2x0,75 mmz2 jako przewoddw komunikacyjnych.

@

5.3.3 Podtgczenie przewodu zasilajgcego i przewodu komunikacyjnego

(1) Dla przewododw typu drut (jak pokazano ponizej):

1) Za pomocg obcinakéw do drutu odcigc koniec drutu, a nastepnie oderwac okoto 25 mm warstwy
izolacyjnej.

2) Za pomoca srubokretu odkre¢ srube zaciskowg na listwie zaciskowej.

3) Uzyj szczypiec do wygiecia petnego drutu w pierscien, ktory pasuje do $ruby zaciskowe;.

4) Utworz odpowiedni pierscien, a nastepnie umies$¢ go na tablicy zaciskowej. Za pomocg $rubokreta
dokrec $rube zaciskowa.

A. przewdd typu drut

.@

1zolacja przewodu

wwgz

(2) W przypadku drutéw splotowych typu linka (jak pokazano ponizej):
1) Za pomocg obcinakéw do drutu odcigé koniec drutu, a nastepnie oderwac okoto 10 mm warstwy
izolacyjnej.
2) Za pomoca Srubokretu odkre¢ srube zaciskowa na listwie zaciskowej.
3) Uzy¢ okragtego zacisku lub zacisku do zamocowania okragtego zacisku mocno na zdjetym koncu drutu.
4) Zastosuj okragtg koncoéwke kablowa. Uzyj srubokreta, aby jg zamocowac i dokrec $rube zaciskowg
(jak pokazano ponizej).
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(
B. przewdd wielozylowy

koncowka kablowa, okragta

) %
Sruba ze

specjalng nakretka sruba ze
Jd’ specjalng nakretkg
/]

wwo™

Wykonana
petla 17T Wykonana
petla

Przewod

(3) Jak podtaczy¢ przewod komunikacji i przewod zasilajacy.
Usunac z koncowek przewoddw komunikacyjnego i zasilajgcego warstwe izolacji. Nastepnie zamocuj
przewody za pomocg zaciskow przewodow (jak pokazano na ponizszym rysunku)

warstwa izolacji izolacji

zacisk przewodu

A' UWAGA

Przed rozpoczeciem pracy sprawdz, czy jednostki wewnetrzne i zewnetrzne s podtgczone
do zasilania.

Dopasuj przy potaczeniach opisy zaciskow i kolory przewoddw jednostki zewnetrznej z kolorami
wskazanymi w jednostce wewnetrznej.

Niewtasciwe podtgczenie przewodéw moze spowodowac spalenie elementéw elektrycznych.

Podtacz przewody solidnie do zaciskdw w skrzynce elektrycznej. Niekompletna instalacja moze
prowadzi¢ do zagrozenia pozarem.

@ ©e © ©

Nalezy uzy¢ zaciskow przewoddw, aby zabezpieczy¢ podiaczenia przewoddéw zasilania. (Sruby
muszg by¢ bezpiecznie zacisniete, w przeciwnym razie moze doj$¢ do zwarcia elektrycznego)

®

Przewod uziemiajacy powinien by¢ podtaczony.
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Jednostka jednofazowa: GUD35W/NhA-T, GUD50W/NhA-T, GUD71W/NhA-T, GUD85W/NhA-T.
‘\3:) Jednostka
Jednostka L] e 11 wEvmRIa
zewnetrzna 2 =i —2
I r=+-H2 )
f:—‘-NL1_N__1_4 =: LIN]®
[ | o
| = () |
| I @ — @ 1 e
Sterownik =
wytacznik : przewodowy wylaczmkl Jr :
A \ — '
I
PEL N L N PE
Zasilanie:220-240V~50Hz Zasilanie:220-240V~50Hz
®
Jednostka 1T 1 Jednostka
zewnetrzna |4 e ———pm———— 2 wewnetrzna
F==t=H1
r" H2
pomane | o {i| e
FEREREE o ]|
{ — s terownik
\1/ : i—i : I : przeeveodowy _i_:ﬁ'_ (2/‘
1 |
Wylenk I\\ L_l__{ _________________ i
Ll e i s o s s d
PE LN e et "
Zasilanie: 220-240V~50Hz Fstenieeal il -5
GUD35ZD/A-T+GUD35W/NhA-T
GUD50ZD/A-T+GUD50W/NhA-T
@. Kabel zasilania 3x1.5mm?
@. Kabel zasilania 3x1.0mm?
(3. Kabel komunikacji 2x0.75mm?2
@. Kabel komunikacji 2x0.75mm?2
GUD71ZD/A-T+GUD71W/NhA-T
GUDB85ZD/A-T+GUD85W/NhA-T
@ . Kabel zasilania 3x2.5mm?
| @. Kabel zasilania 3x1.0mm?
3. Kabel komunikacji 2x0.75mm?
@ . Kabel komunikacji 2x0.75mm?
. J
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Jednostka jednofazowa: GUD100W/NhA-T, GUD125W/NhA-T, GUD140W/NhA-T.
Jednostka Jednostka
zewnetrzna |2 wewnetrzna
o
I I l L]
O -
wylacznik  \} 1 Swerouni wyiacznik} | |
A A
[ [
LN PE L NPE
Zasilanie:220-240V~50Hz Zasilanie:220-240V~50Hz
®
Jednostka --- e Jednostka
zewnetrzna Sl e i wewnetrzna
:___.
1
|
[LIN[¢|[LIN]e ~ b m
S @4 e
(1) —i—t—i—l . ' : Sterownik I : o)
T preewedw N
ik kg 1 I
Wy \ { B J |
_L_ ________________ " _!
L N PE —TTTTTTTTTTTTT—/™™—
Zasilanie:220-240V~50Hz Zasilanie:220-240V~50Hz
GUD100ZD/A-T+GUD100W/NhA-T
GUD125ZD/A-T+GUD125W/NhA-T
@.Kabel zasilania 3x4.0mm?
(@.Kabel zasilania 3x1.0mm?
(3.Kabel komunikacji 2x0.75mm?
@.Kabel komunikacji 2x0.75mm?
GUD140ZD/A-T+GUD140W/NhA-T
@.Kabel zasilania 3x6.0mm?
@.Kabel zasilania 3x1.0mm?
(3.Kabel komunikacji 2x0.75mm?
@.Kabel komunikacji 2x0.75mm?
. J
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[
Jednostka tréjfazowa: GUD100W/NhA-X, GUD125W/NhA-X, GUD140W/NhA-X.
®)
Jednostka |1 FF—T+———- Jednostka
zewnetrzna |2 —T———- wewnetrzna
froese
l r-r
L1L2LINT ) [LIN] || [LIN]@
NEEE L Il
LI E L ooy —t—@ aar
Trrr1— W . —~———1{2)
I I l I I Sterownik * -k I I I
wytacznik (K (ko kb przewodowy; WYTACZNIK 4 4 |
Y)Y \
[ T B B [
L112L3 N PE L N PE
Zasilanie:380-418V 3N ~50Hz Zasilanie:220-240V~50Hz
®
——— ]————
Jednosttka ___j____ Jednostka
FENnNGRZIA J - wewnetrzna
o |
= ) I =
L1]L2]L3[N i L[N]® ¥ [LIN]®
R ol = 11|
R I I — @
@ Tt 4 - ' @)
[ : 1! Sterownik [ =3
wylacznik ok k) : : : przewodowy : : :
\\ ! T Y = NN 41
[ O R B | N [ g 1
L1L2L3N PE B e J
Zasilanie:380-418V 3N ~50Hz Zasilanie:220-240V~50Hz
GUD100ZD/A-T+GUD100W/NhA-X
GUD125ZD/A-T+GUD125W/NhA-X
GUD140ZD/A-T+GUD140W/NhA-X
@. Kabel zasilania 5x2.5mm?
(. Kabel zasilania 3x1.0mm?
(3. Kabel komunikagji 2x0.75mm?
@. Kabel komunikacji 2x0.75mm?
N
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Jednostka tréjfazowa: GUD160W/NhA-X.

Jednostka 1]

, Jednostka
zewngtrzna wewnetrzna
L1[L2[L3[N] @] [L]N] LIN][®]
L l P
0 B -
| (@) ! _1_1:_«'/\
St ik =
wyiacznik | L] o Pz | |
I ‘ I
IRRRR ||
L1L2L3 N PE L N PE
Zasilanie:380-418V 3N ~50Hz Zasilanie:220-240V~50Hz
®
Jednostka H ————————=H1] Jednostka
zewnetrzna - ““{““ 2| wewnetrzna
-
I rT 12 ]
LIN|& | L -N ®
I ]l | | ~ 111
Pyl — @) g1
[ | —I—'—l—l/z )
[ : Sterownik Il : =
: : 1 przewodowy : : |
| N (Y e SN I |
o e ———Ti e T J 1
e e e T R e P |
Zasilanie:380-418V 3N ~50Hz Zasilanie:220-240V~50Hz

GUD160ZD/A-T+GUD160W/NhA-X
@. Kabel zasilania 5%x4.0mm?
. Kabel zasilania 3x1.0mm?2
®. Kabel komunikacji 2x0.75mm?

@. Kabel komunikacji 2x0.75mm?

(5) Okablowanie elektryczne jednostki wewnetrznej i zewnetrznej.

A\ OSTRZEZENIE

(1). Przewody zasilania i komunikacji powinny by¢ prowadzone przez rézne gumowe pierécienie

ostony skrzynki elektrycznej.

(2). Nie pomyl przewodu komunikacyjnego i przewodu komunikacyjnego sterownika przewodowego

podczas uktadania ich obok siebie, w przeciwnym razie wystapia biedy.
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®.

Przewody wysokiego i niskiego napiecia nalezy zabezpieczy¢ oddzielnie. Zabezpiecz
pierwsze z nich za pomocg duzych zaciskow, a te drugie za pomocg matych zaciskow.

@.

Za pomocg $rub dokre¢ przewody komunikacii i kable zasilajace jednostek wewn. i zewn.

na listwie zaciskowej. Niewtasciwe podtgczenie moze prowadzi¢ do zagrozenia pozarem.

. Jesli przewody komunikacji jednostki wewnetrznej (jednostka zewnetrzna) i kable

zasilajgce nie beda prawidtowo podtaczone, klimatyzator moze ulec uszkodzeniu.

. Uziemi¢ jednostki wewnetrzne i zewnetrzne przez podtaczenie przewodu uziemiajacego.

Urzadzenia powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi lokalnymi i krajowymi przepisami
i regulacjami dotyczacymi zuzycia energii.

Podiaczajac przewdd zasilajacy, upewnij sie, ze kolejnos¢ faz zasilania pasuje do
odpowiednich zaciskdw urzadzenia, w przeciwnym razie praca sprezarki zostanie
odwrdcona i zadziata nieprawidtowo.

1) Strona wewnetrzna

Zdejmij pokrywe skrzynki elektrycznej z podzespotu skrzynki elektrycznej. Nastepnie podtacz
przewody. Podtgcz przewody komunikacyjne i zasilania jednostki wewnetrznej zgodnie z odpowiednimi
oznaczeniami.

pokrywa skrzynki elektrycznej

panel obudowy z lewej strony

2) strona zewnetrzna
Zdemontuj duzy uchwyt / na przednim panelu jednostki zewnetrznej i podiacz jeden koniec przewodu
komunikacyjnego i przewdd zasilajgcy do listwy zaciskowe;.
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p

Jednofazowe: GUD35W/NhA-T,GUD50W/NhA-T,GUD71W/NhA-T,GUD85W/NhA-T.

a) Okablowanie dla rozdzielonego zasilania jednofazowego.

L N @L N

SRR S
NV /

& | |/
|

| ,r:?:ﬁx

\

Jednofazowe: GUD100W/NhA-T, GUD125W/NhA-T, GUD140W/NhA-T

a) Okablowanie dla rozdzielonego zasilania jednofazowego.

[[(®)]]
ol
5[0

=]
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-
Kabel komunikacyjny przechodzi
przez gorny otwor.

lll
Kabel zasilajacy jednostki zewnetrznej przechodzi
przez dolny otwor.
b) Okablowanie dla wspdlnego zasilania jednofazowego.
DL -ra (@ [ [oo
EL(@, N | q @2
QO
- Kabel komunikacyjny przechodzi
przez gorny otwor.
Kable zasilajgce jednostki zewnetrznej i jednostki
wewnetrznej przechodzg przez dolny otwor.
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Trojfazowe: GUD100W/NhA-X, GUD125W/NhA-X, GUD140W/NhA-X, GUD160W/NhA-X.

a) Okablowanie dla rozdzielonego zasilania tréjfazowego i jednofazowego.

FEFRE

LiL2@3 N &) [ CNO0

3 +
|
OIEO
Tylko dla GUD160W/NhA-X:
1 o . Dl | b
77
L ;
N
| b
/7
L S~
N
) N
Kabel komunikacyjny
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Trojfazowe: GUD100W/NhA-X, GUD125W/NhA-X, GUD140W/NhA-X, GUD160W/NhA-X.

b) Okablowanie dla wspdlnego zasilania tréjfazowego i jednofazowego.

4 L]
1 I Tutaj przy rurze chtodniczej ttoczenia
I 0 wysokiej temperaturze, zamocowana
31 obejma zaciskowa na izolacji rur
: | Tutaj zacisniete zamocowanie
; = przy rozgatezieniu przewodow
o
: Kabel komunikacyjny

: ~ Kabel zasilania jedn. zewngtrznej

U - u - D\Kabd zasilania jedn. wewnetrznej

Przewdd zasilajgcy nalezy zabezpieczy¢ po prawej stronie ptyty bocznej i przymocowac do haczyka
z obejma zaciskowa, aby unikng¢ kontaktu z rurociggiem chtodniczym. Kabel komunikacji miedzy jednostka

\wewn. i zewn. nalezy tez utozy¢ po prawej stronie ptyty, ale w pewnej odlegtosci od przewodu zasilajgcego.

P B

/
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5.4 Kontrola po instalacji

Sprawdz elementy po instalacji

Do sprawdzenia

Mozliwe nieprawidtowosci

Czy urzadzenie jest zamontowane stabilnie ?

Jednostka moze spas¢, kotysac sie lub
hatasowac.

Czy wykonano test szczelnosci instalacji skroplin?

Wydajnos¢ chtodzenia moze okazac sie
niezadowalajaca.

Czy izolacja termiczna jest wtasciwa?

Wystapienie kondensacji wody.

Czy odptyw skroplin jest prawidtowy?

Wystapienie kondensacji wody.

Czy zasilanie klimatyzatora jest zgodne z tym
podanym na tabliczce znamionowej?

Nieprawidtowe dziatanie lub uszkodzenie
podzespotow klimatyzatora.

Czy przewody zasilania, komunikacji i rury
chtodnicze sg prawidtowo zainstalowane?

Nieprawidtowe dziatanie lub uszkodzenie
podzespotow klimatyzatora.

Czy uziemienie zostato wykonane prawidtowo?

Ryzyko porazenia pradem.

Czy przewody zasilania klimatyzatora majg
wiasciwe parametry?

Nieprawidtowe dziatanie lub uszkodzenie
podzespotéw klimatyzatora.

Czy nie sa zastoniete wloty i wyloty powietrza
Z urzadzenia?

Wydajnosc¢ chtodzenia czy grzania moze
okazac sie niezadowalajgca.

Czy jest zachowana wiasciwa dtugos¢ instalacji
chtodniczej i czy ilos¢ czynnika chtodniczego
w instalacji chtodniczej jest prawidtowa?

Ilos¢ czynnika chtodniczego nie moze by¢
skontrolowana, wydajnos¢ chtodzenia czy

grzania moze okazac sie niezadowalajaca.
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5.5 Uruchomienie testu pracy

Przygotowanie przed podigczeniem zasilania:

(1) Zasilanie nie moze by¢ podtaczone, jesli prace instalacyjne nie zostaty zakornczone.

(2) Obwad sterowania jest prawidtowy i wszystkie przewody sg prawidtowo potaczone.

(3) Zawory odcinajace rury gazowej i rury cieczowej sg otwarte.

(4) Wnetrze jednostki powinno by¢ czyste po montazu. Usuwaj nieistotne obiekty, jesli takie istnieja.
(5) Po sprawdzeniu ponownie zamontuj przednig ptyte boczng jednostki zewnetrznej.

Prace po podigczeniu zasilania:

(1) Jesli wszystkie powyzsze prace zostaty zakonczone, wigcz zasilanie urzgdzenia.

(2) Jesli temperatura na zewnatrz jest wyzsza niz 30°C, tryb ogrzewania nie moze by¢ wigczony.

(3) Upewnij sie, ze jednostki wewnetrzne i zewnetrzne dziataja prawidtowo.

(4) Jezeli podczas pracy sprezarki dochodzi do uderzen cieczy, natychmiast zatrzymaj dziatanie
klimatyzatora. Poczekaj, az elektryczna grzatka karteru sprezarki wystarczajgco sie nagrzeje,
a nastepnie uruchom ponownie klimatyzator.

(5) Sprawdz nawiew powietrza z jednostki wewnetrznej, aby sprawdzi¢, czy jest on prawidtowy.

(6) Nacisnij przycisk ruchu zaluzji nawiewu powietrza lub przycisk sterowania predkoscig na sterowniku
bezprzewodowym lub sterowniku przewodowym, aby sprawdzi¢, czy wentylator jednostki wewnetrznej
moze normalnie pracowac.

& UWAGA:
! )

(1) Jesli uzyjesz zdalnego sterowania do wytaczenia urzadzenia, sprezarka bedzie dziatac jeszcze
przez 6 minut.

(2) Jesli uzywasz zdalnego sterowania, aby wylaczy¢ urzadzenie, a nastepnie natychmiast wtaczyé
urzadzenie ponownie, sprezarka bedzie miata 3 minuty zwtoki, przed ponownym uruchomieniem,
dla ochrony pracy urzadzenia.

Nawet jesli nacisniesz przycisk "ON / OFF" na sterowniku, od raz nie uruchomisz urzadzenia.

(3) Jesli brak jest wyswietlania na sterowniku przewodowym, prawdopodobnie jest to spowodowane
tym, ze przewdd komunikacjiy miedzy jednostkg wewnetrzng a sterownikiem przewodowym
nie jest podtaczony. Prosze sprawdzic jeszcze raz prawidtowos$¢ montazu.
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6 Konserwacja
6.1 Usterki nie spowodowane btedami AC
(1) Jesli klimatyzator nie dziata normalnie, najpierw sprawdz nastepujgce elementy przed wezwaniem
serwisu:
Problem Przyczyna Srodek naprawczy
Jesli wylaczysz urzadzenie, a nastepnie
natychmiast je wigczysz, aby chroni¢ Prosze, poczekaj chwile.
sprezarke i unikna¢ przecigzenia systemu,
sprezarka opdzni dziatanie przez okoto
3 minuty.
Klimatyzator nie moze | Okablowanie urzadzenia jest Podtaczy¢ przewody zgodnie ze
pracowac. nieprawidtowe. schematem potgczen.
Zadziatat bezpiecznik lub wytgcznik Wymien bezpiecznik lub wiacz
automatyczny. wytacznik automatyczny.
. g Uruchom ponownie po
Awaria zasilania. wznowieniu zasilania.
Wtyczka zasilania jest luzna. Ponownie wt6z wtyczke zasilania.
Sterownik bezprzewodowy ma . :
stabe baterie. Wyriers bateris:
Wiot lub wylot powietrza z jednostek Lsun przes;kody FZApEWl
TR e odpowiednig wentylacje
webvlv ke e, U0 ZeNneiZne] Zoowy pomieszczenia dla jednostek
Lapionowane; wewnetrznych i zewnetrznych.
. - _ Ustaw odpowiednig wartosc
Niewfasciwe ustawienie temperatury. temperatury.
.y . . Ustaw odpowiednig predkosc
PredkosC wentylatora jest za niska. wentylatora.
Kierunek przeptywu powietrza jest Zmien kierunek ustawienia
Staby efekt chtodzenia nieprawidtowy. zaluzji nawiewu powietrza.
lub staby efekt grzania. | b jub okna s otwarte. Zamknij je.
Narazenie na bezposrednie dziatanie Zaston zastony lub Zzaluzje na
promieni stonecznych. oknach.
Zbyt wiele zrodet ciepta w pomieszczeniu. | Usun niepotrzebne zrddta ciepta.
Filtr jest zablokowany lub brudny. Nalezy wyczyscié filtr powietrza.
) _ Usuwaj przeszkody, ktdre
Wiloty powietrza |lub wyloty jednostek blokuja wioty i wyloty powietrza
sg zablokowane. jednostek wewnetrznej
i zewnetrznej.
N
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(2) Nastepujace sytuacje nie s awariami pracy urzadzenia.

z klimatyzatora.

Problem Czas wystapienia Przyczyna
Jesli urzadzenie pracuje w
Mgietka wydobywa sie Podczas pracy. warunkach wysokiej wilgotnosci,

wilgotne powietrze wewnatrz
zostanie szybko schtodzone.

Klimatyzator generuje
gtosne dzwieki.

System przechodzi w tryb
ogrzewania po odszranianiu.

Proces odszraniania spowoduje
wytworzenie pewnej ilosci wody,
ktéra zamieni sie w pare wodna.

Klimatyzator brzeczy na
poczatku pracy.

Sterowanie temperaturg zacznie
brzeczec, gdy zacznie dziatac.
Hatas ostabnie 1 minute pdzniej.

Kurz wydobywa sie
z klimatyzatora

Gdy urzadzenie jest wigczone,
stucha¢ cichy pomruk.

Gdy system jest dopiero
uruchomiony, czynnik chtodniczy
nie jest stabilny. Okoto 30 sek.
pozniej ogtos z jednostki staje
sie minimainy.

Okoto 20 sek. po wigczeniu

w urzgdzeniu po raz pierwszy
wigcza sie tryb grzania lub
podczas odszraniania wystepuje
odgtos przeptywu czynnika
chtodniczego.

To dzwiek przetgczania kierunku
przeptywu 4-drogowego zaworu.
Dzwigk zniknie po zmianie
kierunku przeptwu przez zawor.

Po uruchomieniu lub zatrzymaniu
urzadzenia stychac syczenie

i niewielkie syczenie podczas

a takze po zakonczonej pracy.

To dzwiek gazowego czynnika
chtodniczego, ktdry przestaje
ptynac i dzwiek systemu
odptywu skroplin.

W trakcie i po zakonczonej pracy
wystepuje odgtos trzeszczenia.

Ze wzgledu na zmiany
temperatury, panel przedni i inne
elementy moga sie rozszerzac

i powodowac tarcie.

Po wiaczeniu urzadzenia lub
nagtym zatrzymaniu podczas
dziatania lub po odszranianiu
rozlega sie syczenie.

Poniewaz czynnik chtodniczy
nagle przestaje ptyna¢ lub
zmienia kierunek przeptywu.

Urzadzenie zaczyna dziatac po
dtugim okresie nieuzywania.

Kurz ze srodka jednostki
wewnetrznej wydobywa sie
wraz z powietrzem

Klimatyzator wytwarza
pewien zapach.

Podczas pracy.

Zapachy z pomieszczenia lub
zapach papierosow wydobywa
sie z jednostki wewnetrznej.
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. UWAGA:
& Jesli klimatyzator Zle dziata, nalezy natychmiast zatrzymac klimatyzator i skontaktowac sie
-' z autoryzowanym lokalnym punktem serwisowym GREE.

A OSTRZEZENIE

(1). Jedli pojawig sie nienormalne rzeczy (na przyktad okropny zapach), natychmiast zatrzymaj
urzadzenie i odtgcz zasilanie. Nastepnie skontaktuj sie z autoryzowanym centrum serwisowym
GREE. Jesli urzadzenie bedzie nadal dziata¢ w nietypowych sytuacjach, moze ulec uszkodzeniu
i spowodowac porazenie prgdem lub pozar.

(2). Nie naprawiaj klimatyzatora samodzielnie. Niewtasciwa konserwacja moze spowodowac
porazenie pragdem lub niebezpieczenstwo pozaru. Skontaktuj sie z autoryzowanym centrum
serwisowym GREE i zle¢ naprawe profesjonalnym pracownikom serwisu.

Status lampek sygnalizacyjnych na panelu jednostki przypodtogowo-podsufitowej:

Stany lampek sygnalizacyjnych:
(. Lampka sygnalizacyjna "POWER":
Lampka sygnalizacyjna zaswieci sie po wigczeniu zasilania, a zgasnie po wylaczeniu zasilania.

(2). Lampka sygnalizacyjna "COOL":
Lampka sygnalizacyjna zaswieci sig, gdy tryb chtodzenia "COOL" zostanie aktywowany, a lampka
zgasnie, gdy tryb chtodzenia "COOL" zostanie wytgczony.

(3. Lampka sygnalizacyjna "HEAT":
Lampka sygnalizacyjna zaswieci sie, gdy tryb grzania "HEAT" zostanie aktywowany, a lampka
zgasnie, gdy tryb grzania "HEAT" zostanie wytaczony.

@. Lampka sygnalizacyjna "TIMER":
Wskaznik timera na jednostce wewnetrznej bedzie wiaczony, gdy automatyczny czas wigczenia

"timer ON" zostanie ustawiony w stanie wytaczonym urzadzenia "Off" i gdy automatyczny czas
wytaczenia "timer OFF" zostanie ustawiony w stanie wtgczonym urzadzenia "On".

‘/"l‘)—. FPOWER
N
@————e cooL

B———8 HEAT
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6.2 Konserwacja urzadzenia

A OSTRZEZENIE

. Tylko profesjonalni serwisanci mogq przeprowadzi¢ okresowg konserwacje.

.\’2) 2

Przed kontaktem z dowolnym przewodem upewnij sie, ze zasilanie jest odciete.

®.

Nie pozwdl, aby w poblizu urzadzenia znajdowaty sie tatwopalne przedmioty.

@.

Nie uzywaj zadnego rozpuszczalnika organicznego do czyszczenia klimatyzatora.

. Jesli zajdzie potrzeba wymiany podzespotu, nalezy poprosi¢ specjalistyczng firme serwisowg

0 naprawe za pomocg oryginalnej czesci dostarczonej przez przedstawiciela producenta, aby
zapewni¢ odpowiednig jako$¢ urzadzenia.

_ Nieprawidtowa obstuga moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia, porazenie pradem lub pozar.

- Nie narazaj klimatyzatora na dziatanie wilgoci lub zwarcie wywotane pradem elektrycznym.

Upewnij sie, ze klimatyzator nie zostanie czyszczony przez sptukiwanie wodg w zadnych

okolicznosciach.
(& UWAGA

Przed czyszczeniem upewnij sie, ze urzadzenie jest wytaczone. Odiacz napiecie za pomocg
wytgcznika i wyjmij wtyczke zasilania, w przeciwnym razie moze doj$¢ do porazenia pradem.

. Nie sptukiwac klimatyzatora woda, w przeciwnym razie moze doj$¢ do pozaru lub porazenia

pradem.

®.

Podczas czyszczenia filtra powietrza w jednostce wewnetrznej uwazaj na to co robisz. Jesli
musisz pracowac wysoko nad ziemig, zachowaj duzg ostroznosc.
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6.2.1 Czyszczenie filtra powietrza

Zwieksz czestotliwos¢ czyszczenia, jesli urzadzenie jest zainstalowane w pomieszczeniu, w ktérym
powietrze jest bardzo zanieczyszczone (jako kryterium dla siebie, rozwaz oczyszczanie filtra raz na

pot roku).

Jak wyczyscic filtr powietrza

(1 Otwdrz kratke wlotu powietrza.
a) Najpierw odepnij dwa zaczepy na kratce, jak
pokazano na rysunku.
b) Wykre¢ sruby pod zaczepami za pomoca
srubokretu, a nastepnie otworz kratke wlotu
powietrza.

(2) Czyszczenie filtra powietrza.

Wyczys¢ filtr powietrza uzywajac odkurzacza lub umyj
pod biezacg woda.W przypadku silnego zabrudzenia
uzyj miekkiej szczotki i stabego roztworu detergentu
z wodg. Sptucz na koniec wodg i wysusz kratke

w sposob naturalny w zacienionym miejscu.

Uwaga:

a) nigdy nie uzywaj goracej wody o temp. ponad
45°C, gdyz moze to spowodowac odbarwienia lub
deformacje obudowy.

b) nigdy nie suszy¢ nad otwartym ogniem, aby nie
dopuscic¢ do zapalenia sie lub odksztatcenia filtra.

(3) Zdemontuj lewy i prawy boczny panel.

a) Po zdjeciu kratki wlotu powietrza, za pomoca
Srubokreta wykrec Sruby pokazane na rysunku.

b) Popchnij panel boczny zgodnie z kierunkiem
strzatki i zdejmij go.

(@) zdemontuj prawy boczny panel.

Metoda demontazu jest taka sama
jak w podana w kroku 3

® Zdemontuj ostone skrzynki elektrycznej.
Po zdjeciu prawego panelu bocznego, pojawi sie
ostona skrzynki elektrycznej i zdemontuj mocujgce
ja sruby.

pokrywa skrzynki elektrycznej
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6.2.3 Uwagi na poczatku sezonu eksploatacyjnego

(1) Sprawdz, czy wlot / wylot powietrza jednostki wewnetrznej / zewnetrznej nie jest zablokowany;

(2) Sprawdz, czy uziemienie jest prawidtowe;

(3) Sprawdz, czy baterie sterownika bezprzewodowego sg wymienione;

(4) Sprawdz, czy filtr powietrza jest prawidtowo zainstalowany;

(5) Przy ponownym uruchomieniu, po dtugotrwatym wytaczeniu, nalezy ustawi¢ przetacznik zasilania
obwodu klimatyzatora w pozycji "ON" conajmniej 8 godzin przed rozpoczeciem pracy, aby wstepnie
rozgrzac olej w sprezarce jednostki zewnetrznej;

(6) Sprawdz, czy jednostka zewnetrzna jest stabilnie zamontowana, jesli nie, skontaktuj sie z centrum
serwisowym wskazanym przez dystrybutora urzadzen GREE.

6.2.4 Konserwacja pod koniec uzytkowania sezonu

(1) Odtgczyc zasilanie klimatyzatora;

(2) Oczysc filtr, powietrza, obudowe jednostki wewnetrznej i zewnetrznej;

(3) Oczys€ z kurzu i innych zbednych zanieczyszczen w jednostce wewnetrznej i zewnetrznej;

(4) Jesli jednostka zewnetrzna jnosi Slady korozji, pokryj zardzewiate miejsce odpowiednig farbg, aby
zapobiec rozwijaniu korozji.

6.2.5 Wymiennik ciepta jednostki zewnetrznej

Nalezy regularnie czysci¢ wymiennik ciepta jednostki zewnetrznej, czysci¢ co najmniej raz na dwa
miesigce. Oczys¢ z kurzu i innych zanieczyszczen znajdujgcych sie na powierzchni wymiennika ciepta
za pomocg dmuchawy i szczotki nylonowej, jesli jest zrodto sprezonego powietrza; uzyj

sprezonego powietrza, aby wydmuchac pyt z powierzchni wymiennika ciepta. Do czyszczenia nie
uzywaj wody z kranu.

6.2.6 Rura odptywowa skroplin

Okresowo sprawdzaj, czy rura odptywu skroplin nie jest zablokowana, aby odptyw skroplin byt
bezproblemowy.

6.2.7 Wymiana podzespotow

Podzespoty i czedci zamienne sg dostepne w polskiej sieci dystrybucji GREE, adresy dostepne na stronie
internetowej http://gree.pl/Kontakt .

6.3 Wskazowki na temat konserwacji

6.3.1 Informacje na temat konserwacji

Instrukcja ta powinna zawiera¢ szczegotowe informacje dla personelu serwisowego, ktory zostanie
poinstruowany, aby wykonywat nastepujace czynnosci podczas obstugi urzadzenia wykorzystujgcego
palny czynnik chtodniczy.

6.3.1.1 Sprawdzenie przestrzeni serwisowej

Przed rozpoczeciem prac na systemach zawierajacych tatwopalne czynniki chtodnicze, kontrole
bezpieczenstwa sg konieczne, aby zminimalizowac ryzyko zaptonu. W celu naprawy uktadu
chtodniczego przed rozpoczeciem prac przy systemie nalezy przestrzegac przepisow bhp i podjgc
wszelkie niezbedne $rodki ostroznosci.
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6.3.1.2 Procedura czynnosci serwisowych
Prace nalezy prowadzi¢ w ramach kontrolowanej procedury w celu zminimalizowania ryzyka
obecnosci tatwopalnego gazu lub oparéw podczas wykonywania pracy.

6.3.1.3 Ogolny obszar roboczy
Wszyscy pracownicy obstugi technicznej i inne osoby pracujgce na danym obszarze powinni zostac
pouczeni o rodzaju wykonywanej pracy. Nalezy unika¢ pracy w pomieszczeniach zamknietych.
Przestrzen wokét obszaru roboczego powinna zostac odgrodzona. Upewnij sie, ze warunki panujgce
w obszarze roboczym zostaty sprawdzone pod katem zabezpieczenia i kontroli przed ewentualnym
wyciekiem palnego czynnika.

6.3.1.4 Sprawdzanie obecnosci czynnika chtodniczego

Obszar nalezy sprawdzi¢ za pomocg odpowiedniego detektora czynnika przed i podczas pracy, aby
zapewnic technikowi $wiadomos$¢ potencjalnie tatwopalnej atmosfery. Upewnij sie, ze uzywane
urzadzenie do wykrywania nieszczelnosci jest odpowiednie do uzycia z tatwopalnymi czynnikami
chtodniczymi, tj. w wykonaniu nieiskrzgcym, odpowiednio uszczelnionym lub wewnetrznie
bezpiecznym.

6.3.1.5 Obecnos$¢ gasnicy

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac lutowania na instalacji chtodniczej lub zwigzanych
z nig podzespotach jednostkek, nalezy zapewni¢ odpowiedni sprzet gasniczy. Umies¢ gasnice
proszkowg lub CO7 w poblizu miejsca uzupetniania czynnika chtodniczego.

6.3.1.6 Brak zrddet zaptonu

Zadna osoba wykonujaca prace zwigzang z uktadem chtodniczym, w ramach ktérej jest narazona na
dziatanie fatwopalnego czynnika chtodniczego instalacji zawierajacej lub ktéra zawierata taki czynnik,

nie powinna uzywac zadnych Zrodet zaptonu w taki sposob, aby grozito to pozarem lub wybuchem.
Wszystkie mozliwe zrodia zaptonu, w tym palenie papierosow, powinny by¢ utrzymywane w dostatecznej
odlegtosci od miejsca instalacji, naprawy, przenoszenia lub demontowania urzadzenia, podczas ktérego
mozna tatwo uwolni¢ tatwopalny czynnik chtodniczy do otaczajacej przestrzeni. Przed rozpoczeciem
prac nalezy zbadac¢ obszar wokot urzadzenia, aby upewnic sie, ze nie ma tatwopalnych zagrozen ani
ryzyka zaptonu. Nalezy ustawi¢ odpowiednie znaki ostrzegawcze "Zakaz palenia".

6.3.1.7 Obszar wentylowany

Upewnij sie, ze obszar jest otwarty lub ze jest odpowiednio wentylowany przed ingerencjg w instalacji
chtodniczej lub wykonaniem jakiejkolwiek pracy zwigzanej z lutowaniem. Stopier wentylacji powinien
by¢ utrzymywany przez caty okres wykonywania pracy. Wentylacja powinna bezpiecznie rozproszy¢
uwolniony czynnik chtodniczy, a najlepiej usuna¢ go zewnetrznie do atmosfery.

6.3.1.8 Kontrola urzadzen klimatyzacyjnych

W przypadku wymiany podzespotdw elektrycznych powinny one pasowac wedtug przeznaczenia

i wiasciwej specyfikacji. Przez caty czas nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczacych
konserwacji i serwisu. W razie watpliwosci skonsultuj sie z dziatem technicznym producenta w celu
uzyskania pomocy. Nastepujgce kontrole majg zastosowane do instalacji uzywajacych tatwopalnych
czynnikéw chiodniczych:

(1) Ilos¢ czynnika w instalacji jest zgodna z rozmiarem pomieszczenia, w ktérym zainstalowane sg
elementy systemu zawierajace czynnik chtodniczy;

(2) Urzadzenia wentylacyjne i wyloty powietrza dziatajg prawidtowo i nie sg zatkane;

(3) Jezeli uzywany jest posredni obwdd chtodzacy, obwdd wtdrny musi by¢ sprawdzony na obecnoscé
czynnika chtodniczego;
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(4) Oznakowanie urzadzenia jest nadal widoczne i czytelne. Oznakowania i znaki, ktore sg nieczytelne,
muszg zostac¢ poprawione;

(5) Rury chtodnicze lub elementy chtodnicze s3 zainstalowane w miejscu, w ktérym prawdopodobnie
nie zostang wystawione na dziatanie jakiejkolwiek substancji, ktéra mogtaby powodowac korozje
elementow instalacji zawierajacych czynnik chtodniczy, chyba ze elementy te sg wykonane
z materiatdw, ktore sg z natury odporne na korozje lub sg odpowiednio zabezpieczone przed takim
dziataniem korozji.

6.3.1.9 Kontrole urzadzen elektrycznych

Naprawa i konserwacja elementdw elektrycznych obejmuje wstepne kontrole bezpieczenstwa

i procedury kontroli podzespotdw. Jesli wystepuje usterka, ktora moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, do

obwodu klimatyzatora nie nalezy podtgczac zasilania elektrycznego, dopdki nie zostanie w zadowalajacy

sposdb rozwigzany. Jezeli usterki nie da sie skorygowac natychmiast, ale konieczne jest kontynuowanie

pracy, nalezy zastosowac odpowiednie rozwigzanie tymczasowe. Powinno to zosta¢ zgtoszone

wiascicielowi sprzetu, aby poinformowac wszystkie strony.

Wstepne kontrole bezpieczenstwa obejmuja:

(1) Czy kondensatory sg roztadowane: nalezy to zrobi¢ w bezpieczny sposdb, aby unikng¢ mozliwosci
iskrzenia;

(2) Czy podczas uzupetniania, odzyskiwania czynnika lub przedmuchiwania instalacji nie sg widoczne
zadne elementy elektryczne i okablowanie elektryczne;

(3) Czy jest ciagtosc izolaciji.

6.4.2 Naprawy uszczelnionych podzespotow

6.4.2.1 Podczas napraw uszczelnionych elementdw wszystkie zrodia zasilania elektrycznego powinny
by¢ odlaczone

Od sprzetu, nad ktérym trwajg prace, przed kazdym usunieciem zamknietych pokryw itp., jezeli w czasie
serwisowania jest absolutnie niezbedne wyposazenie w sprzet elektryczny, w najbardziej krytycznym
punkcie, do ostrzegania przed zagrozeniem, powinna znajdowac sie stale dziatajgca forma wykrywania
nieszczelnosci, w tej potencjalnie niebezpiecznej sytuacii.

6.4.2.2 Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na nastepujgce kwestie

Aby zapewnic, ze poprzez prace nad elementami elektrycznymi, ostona podzespotdw nie jest zmieniona
w taki sposdb, aby wptywata na poziom ochrony. Obejmuje to uszkodzenie kabli, nadmierng liczbe
potaczen, zaciskOw nieprzeznaczonych w pierwotnej specyfikacji, uszkodzenie uszczelek, nieprawidtowy
montaz dfawikow itp. Upewnij sie, ze urzadzenie jest bezpiecznie zamontowane. Upewnij sig, ze uszczelki
lub materiaty uszczelniajgce nie ulegly degradacii, tak ze czy stuzg one dtuzej do zapobiegania uwalnianiu
i przenikaniu tatwopalnych gazéw. Czesci zamienne powinny by¢ zgodne ze specyfikacjami producenta.

z Uwaga:
A Zastosowanie silikonowego uszczelniacza moze hamowac skuteczno$¢ niektorych rodzajow
) urzadzen do wykrywania wyciekéw. Iskrobezpieczne komponenty nie muszg by¢ izolowane
przed rozpoczeciem pracy nad nimi.

6.4.3 Naprawa podzespotéw iskrobezpiecznych

Nie przyktadaj statego obcigzenia indukcyjnego ani pojemnosciowego do obwodu, nie upewniajac sie,
ze nie przekroczy to dopuszczalnego napiecia i pradu dozwolonego dla uzywanego sprzetu.
Iskrobezpieczne komponenty sa jedynymi rodzajami, nad ktérymi mozna pracowac bezpiecznie

w obecnoéci tatwopalnej atmosfery. Aparatura pomiarowa musi mie¢ prawidtowg ocene.

Wymien podzespoty tylko na czesci okreslone przez producenta. Inne czesci moga spowodowac zapton
czynnika chtodniczego w atmosferze z powodu wycieku.
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6.4.4 Okablowanie

Sprawdz, czy okablowanie nie ulega zuzyciu, korozji, nadmiernemu naciskowi, wibracjom, ostrym
krawedziom ani zadnym innym niekorzystnym wptywom na $rodowisko. Kontrola powinna rowniez
uwzglednia¢ wptyw starzenia materiatu lub ciagtych wibracji pochodzgcych ze zrddet, takich jak
sprezarki lub wentylatory.

6.4.5 Wykrywanie tatwopalnych czynnikéw chtodniczych

W zadnym wypadku nie nalezy wykorzystywac potencjalnych zrédet zaptonu do poszukiwania lub
wykrywania wyciekdw czynnika chtodniczego. Nie nalezy uzywac latarki halogenowej (ani zadnego
innego wykrywacza z otwartym ptomieniem).

6.4.6 Odzyskiwanie czynnika i wykonywanie prozni

Przy otwieraniu obwodu czynnika chtodniczego w celu dokonania napraw - lub do jakichkolwiek
innych celdw - nalezy zastosowac standardowe procedury. Wazne jest jednak przestrzeganie jak
najlepszych praktyk, poniewaz bierze sie pod uwage palnosc. Nalezy przestrzegac nastepujacej
procedury:

(1) Odzyskaj czynnik chtodniczy;

(2) Przedmuchaj instalacje gazem obojetnym np. azotem;

() Wykonaj préznie w instalacji;

(4) Przedmuchaj ponownie za pomocg gazu obojetnego;

(5) Otwdrz obwdd przez ciecie lub lutowanie.

tadunek czynnika chtodniczego nalezy odzyska¢ do odpowiednich butli odzysku. System powinien

zostac przedmuchany azotem, aby uczynic urzadzenie i instalacje bezpiecznymi. Ten proces moze wymagac
kilkakrotnego powtoérzenia. Do tego celu nie nalezy uzywac sprezonego powietrza ani tlenu.
Przedmuchiwanie wykonuje sie kilkuetapowo, po wstepnym przedmuchaniu, nastepnie uzyskuje sie

proznie w instalacji wypetnionej azotem i wykonuje potem napetnianie azotem do osiggniecia cisnienia
roboczego, nastepnie odpowietrza do atmosfery i wykonuje ostateczne uzyskanie prozni. Proces ten
powtarza sie, dopoki w ukfadzie nie bedzie czynnika chtodniczego. Gdy zastosuje sie koncowe napetnienie
azotem, system powinien by¢ doprowadzony do ci$nienia atmosferycznego, aby umozliwi¢ prace.

Ta operacja jest absolutnie niezbedna, jesli maja sie odbywac operacje lutowania na rurociagu.

Upewnij sie, ze wylot pompy prézniowej nie znajduje sie w poblizu zadnych Zrodet zaptonu i zapewniona jest
odpowiednia wentylacja.

6.4.7 Procedury uzupetniania czynnika.

Oprécz konwencjonalnych procedur dotadowania obowigzujg nastepujgce wymagania:

(1) Upewnij sie, ze nie wystepuje zanieczyszczenie réznymi czynnikami chtodniczymi podczas korzystania
z urzadzenia do uzupetniania czynnika. Weze lub przewody powinny byc jak najkrotsze, aby
zminimalizowac ilos¢ zawartego w nich czynnika chtodniczego.

(2) Butle z czynnikiem powinny by¢ utrzymywane w pozycji pionowej.

(3) Upewnij sie, ze instalacja chtodzenia jest uziemiona przed napetnieniem czynnikiem chtodniczym.

(4) Oznakuj system po zakonczeniu dotadowania (jesli jeszcze tak nie jest).

(5) Nalezy zachowac szczegolng ostroznosc¢, aby nie przepetni¢ ukiadu chiodniczego.

(6) Przed ponownym dotadowaniem instalacji nalezy poddac jg probie ci$nieniowej z uzyciem azotu.
Po zakonczeniu dotadowania nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci systemu, przed uruchomieniem.
Kontrole szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed opuszczeniem miejsca pracy.

6.4.8 Demontaz urzgdzenia.

Przed wykonaniem tej procedury wazne jest, aby technik byt w petni zaznajomiony z urzadzeniem

i wszystkimi jego szczegdtami. Zaleca sie jako dobra praktyke, aby wszystkie czynniki chtodnicze byty
bezpiecznie odzyskiwane. Przed wykonaniem zadania nalezy pobrac probke oleju i czynnika chtodniczego
w przypadku koniecznosci przeprowadzenia analizy przed ponownym uzyciem regenerowanego

czynnika chtodniczego. Wazne jest, aby zasilanie elektryczne byto zapewnione przed rozpoczeciem zadania:

e v
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8 (1) Nalezy zapoznac sie z wyposazeniem i jego dziataniem;

\klimatyzatorem, prosimy o kontakt z lokalnym dziatem obstugi posprzedaznej firmy GREE.

(2) Zaizolowac obwody elektryczne;

(3) Przed przystgpieniem do procedury nalezy upewnic sie, ze:
1) Dostepne jest mechaniczne urzadzenie transportowe, aby w razie potrzeby przetransportowac butle

z czynnikiem chtodniczym.

2) Wszystkie Srodki ochrony osobistej sa dostepne i sg uzywane prawidtowo.
3) Proces odzyskiwania jest zawsze nadzorowany przez osobe z kwalifikacjami do odzysku czynnika.
4) Sprzet do odzyskiwania i butle spetniaja odpowiednie normy.

(4) Za pomoca stacji odzysku czynnika, opréznij uktad chtodniczy, jesli to mozliwe.

(5) Jesli odzyskanie przez podigczenie do portu serwisowego nie jest mozliwe, nalezy wykonac kolektor,
aby czynnik chtodniczy mdgt zostac usuniety z réznych czesci systemu.

(6) Upewnij sie, ze butla znajduje sie na wadze przed rozpoczeciem odzyskiwania.

(7) Uruchom stacje odzysku czynnika chtodniczego i dziataj zgodnie z instrukcjami producenta.

(8) Nie przepetniaj butli czynnika chiodniczego. (napetnienie nie wiecej niz 80% objetosci cieczy czynnika).

(9) Nie przekraczaj maksymalnego ci$nienia roboczego butli, nawet chwilowo.

(10) Po prawidtowym napetnieniu butlii zakonczeniu procesu upewnij sie, ze butle i sprzet zostaty szybko

usuniete z miejsca instalacji i wszystkie zawory odcinajace w urzadzeniu sg zamkniete.

(11) Odzyskanego czynnika chtodniczego nie nalezy dotadowywac do innego systemu chtodniczego, chyba

ze zostat on wyczyszczony i sprawdzony.

6.4.9 Etykietowanie

Wyposazenie musi by¢ opatrzone etykietg stwierdzajgcg, ze zostato ono wycofane z eksploatacji i zostato
oproznione z czynnika chtodniczego. Etykieta musi by¢ opatrzona datg i podpisana. Upewnij si€, ze na
urzadzeniu znajdujg sie nalepki informujace, ze urzadzenie zawiera tatwopalny czynnik chtodniczy.

6.4.10 Odzyskiwanie czynnika chtodniczego

Podczas usuwania czynnika chtodniczego z systemu, w celu konserwaciji lub likwidaciji, zaleca sie, aby
wszystkie czynniki chtodnicze byty bezpiecznie usuwane.

Przenoszac czynnik chtodniczy do butli, nalezy stosowac tylko odpowiednie butle do odzyskiwania

czynnika chtodniczego. Upewnij sie, ze dostepna jest odpowiednia liczba butli do odzyskania

catkowitej ilosci czynnika chtodniczego z instalacji. Wszystkie stosowane butle, ktore beda przeznaczone
do odzyskanego czynnika chtodniczego i powinny by¢ oznaczone symbolem tego czynnika chtodniczego
(tj. powinny to by¢ specjalne butle do odzyskiwania czynnika chtodniczego).

Butle powinny by¢ wyposazone w zawor bezpieczenstwa i pozostate zawory odcinajgce w dobrym stanie
technicznym. Puste butle odzysku sg oprozniane i, jesli to mozliwe, chtodzone przed odzyskiem.

Sprzet do odzysku powinien byé w dobrym stanie, z zestawem instrukcji dotyczacych dostepnego sprzetu

i powinien by¢ odpowiedni do odzysku tatwopalnych czynnikéw chtodniczych. Ponadto w zestawie
powinna by¢ dostepna skalibrowana waga i w dobrym stanie technicznym. Weze do manometrow powinny
by¢ w komplecie ze ztgczkami roztaczajacymi i dobrym stanie technicznym. Przed uzyciem stacji odzysku
czynnika chtodniczego nalezy sprawdzi¢, czy jest ona w dobrym stanie technicznym, zostata prawidtowo
konserwowana i czy wszystkie powigzane z nig elementy elektryczne sg zaizolowane, aby zapobiec
zaptonowi w przypadku uwolnienia czynnika chtodniczego. W razie watpliwosci skonsultuj sie z producentem
sprzetu.

Odzyskany czynnik chtodniczy powinien zosta¢ zwrdcony dostawcy czynnika chtodniczego we wtasciwej butli
rektyfikacyjnej, a takze powinnien by¢ sporzgdzony odpowiedni raport o wytworzeniu odpadéw. Nie nalezy
mieszac czynnikdw chtodniczych w stacjach odzysku czynnika, a zwtaszcza nie nalezy mieszac¢ w butlach.
Jesli sprezarki lub oleje sprezarkowe majg zostac usuniete, nalezy upewnic sie, ze zostaty one oprdznione
do akceptowalnego poziomu, aby upewnic sie, ze tatwopalny czynnik chtodniczy nie pozostaje w srodku
smarnym. Proces usuniecia czynnika powinien zosta¢ przeprowadzony przed przekazaniem sprezarki do
dalszego wykorzystania lub utylizacji. Do przyspieszenia tego procesu nalezy zastosowac tylko ogrzewanie
elektryczne korpusu sprezarki. Gdy olej zostanie spuszczony z uktadu, nalezy go bezpiecznie odzyskac

i przekazac do utylizacji odpowiedniej firmie.

6.4 Ustugi posprzedazowe
W razie wszelkich problemdw z jakoscig lub innymi problemami napotkanymi w zwigzku z zakupionym

J
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7. Kontakt

Gtowna siedziba:

Free Polska Sp. z 0.0.
ul. Dobrego Pasterza 13/3
31-416 Krakow
tel: +48 12 307 06 40

e-mail:elzbieta.krawczyk @free-klimatyzatory.pl

www.gree.pl

Nasi dystrybutorzy:

Wienkra Sp. z o.0.

ul. Kotlarska 34

31-539 Krakow

tel: +48 12 428 55 00
e-mail: wienkra@wienkra.pl
www.gree.wienkra.pl

Alfaco Sp. z 0.0.

ul. Krakowska 141-155
50-428 Wroctaw

tel: +48 71 340 05 75
e-mail:alfaco@alfaco.pl
www.alfaco.pl

Klima Sp. z o.0.

ul. Warszawska 17

05-092 tomianki

tel: +48 22 751 03 21
e-mail: klima@klima.com.pl
www.klima.com.pl

Systherm Sp. j.

ul. Sw. Wincentego 7

61-003 Poznan

tel: +48 61 850 75 32

e-mail: poznan@free-klimatyzatory.pl
www.systherm.pl

Firma Handlowo-Ustugowa "Bezet" Sp. j.
Plac Koscieleckich 4

85-034 Bydgoszcz

tel: +48 52373 83 75

e-mail: bydgoszcz@free-klimatyzatory.pl
www.bezet.com.pl
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W przypadku nieprawidtowego dziatania prosimy
kontaktowac sie z Autoryzowanym Instalatorem
dokonujgcym montazu

Firma instalujgca

Telefon, e-mail

3

FRES » GIREE

FRE POLSKA SP.Z O,.0

Free Polzka Sp. z o.0.

ul. Dobrego Pasterza 13/3
31-416 Krakow

tel. 12 307 06 40

www gree pl

Wylaczny importer
klimatyzatorow marki GREE

w Polsce.
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Ze wzgledu na staty postep prac nad udoskonalaniem technologii wykorzystywanych
w produkeji urzadzed, producent zastrzega sobie prawo zmian w szczegdtach
technicznych rozwigzan wykorzystywanych w klimatyzatorze bez powiadomienia.

www.gree.pl



